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Änderungen vorbehalten.

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung! 
Alle Elektroarbeiten nur von ausgewiesenem Fachpersonal (Elektriker oder Fachkraft mit gleich-
wertiger Ausbildung) ausführen lassen. 
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1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen HygroMatik-Dampf-
luftbefeuchter  entschieden haben.

Der HygroMatik-Dampfluftbefeuchter entspricht dem neuesten
Stand der Technik.

Er überzeugt durch seine Betriebssicherheit, seinen Bedie-
nungskomfort und seine Wirtschaftlichkeit.

Um Ihren HygroMatik-Dampfluftbefeuchter sicher, sachgerecht
und wirtschaftlich betreiben zu können, lesen Sie bitte diese
Betriebsanleitung.

Benutzen Sie den Dampfluftbefeuchter nur in einwandfreiem
Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahren-
bewusst und unter Beachtung aller Hinweise in dieser Anleitung.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns:

Tel.: +49-(0)4193 / 895-0 (Zentrale)

Tel.: +49-(0)4193 / 895-293 (Technische Hotline)

Fax: +49-(0)4193 / 895-33

e-mail: hotline@HygroMatik.de

Bei Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte immer Geräte-
typ und Serien-Nummer (siehe Typenschild am Gerät) bereit-
halten!

1.1 Typografische Auszeichnungen

• Aufzählungen mit vorausgehendem Punkt: Allgemeine 
Aufzählung.

» Aufzählungen mit vorausgehendem Pfeil: Arbeits- oder 
Bedienschritte, die in der aufgeführten Reihenfolge 
ausgeführt werden sollten oder müssen.

 Installationsschritt, der geprüft werden muss.

kursiv Graphik- und Plänebenennungen.

1.2 Dokumentation

Aufbewahrung

Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren
Ort auf, an dem sie jederzeit zur Hand ist. Bei Weiterverkauf des
Produktes ist sie dem neuen Betreiber zu übergeben. Bei Ver-
lust der Dokumentation wenden Sie sich bitte an HygroMatik.

Sprachversionen

Diese Betriebsanleitung ist in verschiedenen Sprachen erhält-
lich. Nehmen Sie diesbezüglich bitte mit Ihrem HygroMatikhänd-
ler oder HygroMatik Kontakt auf.
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1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der HygroMatik-Dampfluftbefeuchter dient zur Dampfproduktion
mit unterschiedlichen Leitungswasserqualitäten oder teilenthär-
tetem Wasser (alle Befeuchtertypen)  oder vollentsalztem Was-
ser / gereinigtem Kondensat (nur Befeuchtertypen HeaterLine,
HeaterCompact/Kit und HeaterSlim). 

Verbrühungsgefahr!
Es wird Dampf mit einer Temperatur von 100°C produziert.

Nicht unmittelbar inhalieren!

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die
Einhaltung der von uns vorgeschriebenen Montage-, De- und
Wiedermontage-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Instandhal-
tungsbedingungen sowie Entsorgungsmaßnahmen. Nur qualifi-
ziertes und beauftragtes Personal darf an und mit dem Gerät
arbeiten. Personen, die den Transport oder Arbeiten an und mit
dem Gerät durchführen, müssen die entsprechenden Teile der
Betriebsanleitung und insbesondere das Kapitel  "Sicher-
heitshinweise" gelesen und verstanden haben. Zusätzlich muss
das Personal vom Betreiber über möglicherweise auftretende
Gefahren unterrichtet werden. Hinterlegen Sie ein Exemplar der
Betriebsanleitung am Einsatzort des Gerätes.

Der HygroMatik-Dampfluftbefeuchter ist nicht für die Außenmon-
tage geeignet.
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2. Sicherheitshinweise
Die Sicherheitshinweise sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie die-
nen dem Arbeitschutz und der Unfallverhütung.

2.1 Betriebliche Sicherheitshinweise

2.1.1 Allgemeines

Die Unfallverhütungsvorschrift „DGUV Vorschrift 3“ ist zu beach-
ten. Für den Betrieb dieses Gerätes gelten darüber hinausge-
hende nationale Vorschriften uneingeschränkt. So können Sie
sich und andere vor Schaden bewahren.

2.1.2 Bedienung des Gerätes

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Sicherheit des Gerätes
beeinträchtigt. Alle Sicherheits- und Warnhinweise, die sich am
Gerät befinden, sind zu beachten. Bei Funktionsstörungen Gerät
sofort abschalten und gegen Einschalten sichern. Störungen
umgehend beseitigen.

Eingeschränkter Benutzerkreis

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (ein-
schließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung
und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, das Gerät zu
benutzen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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2.1.3 Betrieb des Geräts

Verbrühungsgefahr!

Im Fall undichter oder defekter Komponenten kann es zu unkon-
trolliertem Austritt heißen Dampfes kommen.

Bei Funktionsstörungen oder Störungen der elektrischen Ener-
gieversorgung Gerät sofort abschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

Mögliche Gerätebeschädigung bei wiederholtem Einschal-
ten ohne Störungsbeseitigung.Störungen umgehend beseiti-
gen!

Das Gerät darf nicht mit einer Gleichspannungsversorgung
betrieben werden. 

Das Gerät darf nur mit angeschlossener Dampfleitung betrieben
werden, die den Dampf sicher weiterleitet (gilt nicht für Geräte-
typ MiniSteam).

Alle Schutz- und Warneinrichtungen regelmäßig auf einwand-
freie Funktion prüfen. Sicherheitseinrichtungen nicht demontie-
ren oder außer Betrieb setzen.

2.1.4 Montage, Demontage, Wartung und Instandset-
zung des Gerätes

Die HygroMatik-Dampfluftbefeuchter sind IP20-geschützt. Ach-
ten Sie darauf, dass die Geräte am Montageort keinem Tropf-
wasser ausgesetzt sind.

Bei Installation eines HygroMatik-Dampfluftbefeuchters in einem
Raum ohne Wasserablauf sind Sicherheitsmaßnahmen im
Raum vorzusehen, die im Fall einer Leckage die Wasserzufuhr
zum Befeuchter sicher schließen.

Stets nur Original-Ersatzteile verwenden.

Nach Instandsetzungsarbeiten die Betriebssicherheit des Gerä-
tes durch sachkundiges Personal sicherstellen lassen. 

Der An- oder Einbau zusätzlicher Einrichtungen ist nur nach
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zulässig.
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2.2 Elektrik

Gefährliche elektrische Spannung!

Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektro-Fachperso-
nal durchführen lassen.

Geräteteile, an denen Wartungsarbeiten oder Reparaturen
durchgeführt werden, spannungsfrei schalten. 

Nach entsprechender Elektro-Montage oder Instandsetzung alle
eingesetzten Schutzmaßnahmen testen (z.B. Erdungswider-
stand).

Nur Originalsicherungen mit der vorgeschriebenen Stromstärke
verwenden.

Elektrische Ausrüstung des Gerätes regelmäßig prüfen. Mängel,
wie lose Verbindungen, angeschmorte Kabel oder schadhafte
elektrische Isolierung, sofort beseitigen. 

Die Verantwortung für eine eigensichere Installation der Hygro-
Matik Dampfbefeuchter (Dampfgeneratoren) obliegt dem instal-
lierenden Fachbetrieb.

2.3 Entsorgung bei Demontage

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die Bauteile des
Gerätes gesetzeskonform entsorgt werden.
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3. Transport

3.1 Allgemeines

Beim Transport des Dampfluftbefeuchters vorsichtig verfahren, 
um Schäden durch Gewalteinwirkung oder unvorsichtiges Be- 
und Entladen zu verhindern. 
Bei Transport des Gerätes durch eine einzelne Person besteht 
die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt. Wir empfehlen, den 
Transport ggf. mit zwei Personen durchzuführen.

3.2 Transportmaße und Gewichte

* Maße und Gewichte können sich geringfügig ändern.

3.3 Verpackung

Die auf dem Karton angebrachten Bildzeichen beachten.

3.4 Zwischenlagerung
Gerät trocken und vor Frost geschützt lagern.

3.5 Überprüfung auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit

Vergewissern Sie sich bei Empfang des Gerätes, dass:

• Typen- und Seriennummer auf dem Typenschild mit 
den Angaben der Bestell- und Lieferunterlagen über-
einstimmen und

• die Ausrüstung vollständig ist und alle Teile in einwand-
freiem Zustand vorliegen.

Bei eventuellen Transportschäden und/oder fehlenden Teilen 
umgehend beim Spediteur bzw. Lieferanten schriftlich melden.

Typ* Tiefe

[cm]

Höhe

[cm]

Breite

[cm]

Gewicht

[kg]
HC02 33 47 46 14
HC03 36 65 51 16
HC06 36 65 51 16
HC09 36 65 51 16

HC06P 41 78 59 25
HC09P 41 78 59 25
HC12 41 78 59 26
HC18 41 78 59 26
HC27 41 78 59 27

Bitte beachten

Bitte beachten

Bitte beachten
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Die Fristen für die Benachrichtigung des Transportunternehmens 
zum Zweck der Schadensfeststellung betragen*:

* Änderung der Fristen der Dienste vorbehalten.

3.6 Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

• Gewählter Dampfluftbefeuchter inkl. der gewählten 
Gerätesteuerung.

• Wasseranschlussschlauch.

• Betriebsanleitungen für den Dampfluftbefeuchter und die 
Steuerung.

• Ersatz-O-Ring-Set für Dampfzylinderwartung.

• Bestelltes Zubehör (Dampfverteiler, Dampfschlauch, Kon-
densatschlauch, etc).

Transportunternehmen Nach Empfang der Ware
Spediteure spätestens 4 Tage

Paketdienste sofort
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4. Funktion und Aufbau

4.1 Wirkungsweise

Das Tauchsiederprinzip

Ein bis drei Heizkörper (Pos. 8 auf Explosionszeichnung; siehe
Ausklapper hinten) sind  in einem geschlossenen Zylinder ange-
ordnet und an Wechselspannung angeschlossen. Der Zylinder
ist mit Leitungswasser unterschiedlicher Qualitäten, voll-
entsalztem Wasser oder teilenthärtetem Wasser gefüllt. Die
durch den Heizkörper erzeugte Wärme erhitzt das Wasser auf
ca. 100°C.

Bei Betrieb mit vollentsalztem Wasser ist das Speisewasser fast
frei von Mineralien. Dies garantiert eine lange Haltbarkeit von
Zylinder und Heizkörper, da fast keine Härtebildner ausfallen
oder Ablagerungen entstehen können. Vollentsalztes Wasser
minimiert die Anzahl der Inspektionen / Wartungen.

Bei Betrieb mit Leitungswasser fallen die im Wasser enthaltenen
Mineralien zum Teil als Feststoffe unterschiedlicher Struktur im
Zylinder aus. Ein Großteil dieser Feststoffe wird durch zykli-
sches Abschlämmen über eine leistungsfähige Abschlämm-
pumpe ausgetragen. Siehe Kapitel "Wartung bei Betrieb mit Lei-
tungswasser".

Der erzeugte Dampf hat eine Temperatur von ca. 100°C mit nur
geringem Überdruck ("druckloser" Dampf). Er ist weitgehend
mineralfrei und  keimfrei.
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4.2 Aufbau und Verfahren

Der Befeuchter wird am Hauptschalter (51) eingeschaltet
(Schalter auf Pos.I stellen). Bei Feuchteanforderung des
Hygrostaten oder des Reglers öffnet das Einlassmagnetventil
(14). Das Magnetventil ist ausgelegt für einen Druck von 100 x

103 bis 100 x 104 Pascal (1 bis 10 bar). 

Wasser wird in den Zylinder eingespeist. 

Der Wasserstand im Zylinder muss innerhalb einer oberen und
unteren Grenze gehalten werden. Bei zu hohem Wasserstand
wird der Rohrbogen als Sicherheitsüberlauf verwendet, über den
das Wasser dann abläuft. Ist der Wasserstand zu niedrig, würde
dies zu einer Überhitzung des Heizkörpers (8) führen. Deswe-
gen wird bei zu niedrigem Niveau die Stromversorgung für den
Heizkörper abgeschaltet.

Der Wasserstand im Zylinder wird durch eine Niveausteuerung
(27) geregelt. Die Niveausteuerung besteht aus einem Edel-
stahl-Steuerzylinder mit zwei Schwimmerschaltern (2) und drei
Reed-Kontakten. Die Schwimmerschalter melden den Wasser-
stand im Zylinder: "Trockengang", "Betrieb" und "max. Niveau".
Der Steuerzylinder ist dampfseitig mit einem Druckausgleich
ausgestattet.

Das Einlassmagnetventil (14) wird in der Standardeinstellung
wieder geöffnet, wenn sich der Wasserstand 10 Sekunden
unterhalb des Niveaus "Betrieb" befindet. Der Wasserstand
steigt wieder bis zum Niveau "Betrieb”.

Der Dampfzylinder besteht aus Ober- und Unterteil, die durch
einen Klammerflansch verbunden sind. Er steht in einem Zylin-
derfuß (11). Die Abdichtung zwischen Zylinder und Zylinderfuß
sowie zwischen Zylinderoberteil (16) und Zylinderunterteil (9)
erfolgt durch O-Ringe.
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Gesamtübersicht

Die Heizkörper sind mit einem mechanischen Überhitzungs-
schutz ausgestattet. Diese Einrichtung bietet ein doppeltes
Sicherheitssystem, falls der Wasserstand zu niedrig ist
("Trockengang").

Das Zylinderwasser wird periodisch mit einer leistungsfähigen
Abschlämmpumpe (10) abgeschlämmt.

Die Einspeisung des Dampfes in Klimakanäle erfolgt über Spe-
zialdampfschläuche und Dampfverteiler. Der eingespeiste
Dampf erwärmt die zu befeuchtende Luft unter üblichen Bedin-
gungen praktisch nicht. Das anfallende Kondensat kann über
einen Kondensatschlauch in den Dampfzylinder zurückgeführt
werden.

Direkte Raumbefeuchtung (ohne Kanäle) erfolgt über Ventila-
tionsgeräte (mit Gebläse und Düse). Die Verbindung zwischen
Dampferzeuger und Ventilationsgerät wird durch Dampf- und
Kondensatschlauch hergestellt.

Die Leitung des Dampfes in Dampfbadkabinen erfolgt über Spe-
zialdampfschläuche und ggf. Rohrleitungen. Anfallendes Kon-
densat wird üblicherweise in die Dampfkabine geleitet. Der
eingebrachte Dampf wird zur Erwärmung des Dampfbades bei
einer relativen Luftfeuchte von 100% genutzt. Der Befeuchter ist
immer außerhalb der Dampfbadkabine zu installieren.
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Zu Wartungszwecken kann das Wasser im Zylinder abgepumpt
werden, indem der Hauptschalter in Position II gedrückt und
gehalten wird.

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung.
Bei Undichtigkeiten des  Dampfbefeuchters Gerät ausschalten
und Undichtigkeit beseitigen.

Verbrühungsgefahr!
Beim periodischen Abschlämmen fließt aus dem Ablaufschlauch
des Befeuchters 95°C heißes Wasser.
Hautkontakt vermeiden! 

4.3 Interne Leistungsstellung

Die stetige Regelung der Dampfbefeuchter Typ HeaterCompact
erfolgt durch proportionale Ansteuerung der Heizkörper.
Dadurch kann der Befeuchter über die gesamte Leistungsbreite
5% - 100% der Nennleistung proportional betrieben werden.
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5. Mechanische Montage

Gerätemontage nur durch qualifiziertes Personal (Personen
mit abgeschlossener Ausbildung im Klempnerbereich bzw.
Elektroinstallationsbereich) vornehmen lassen!

Alle am Gerät befindlichen Sicherheits- und Gefahrenhinweise,
beachten.

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung!
Während der Montage darf das Gerät nicht an die Netzversor-
gung angeschlossen sein.

Gefahr von Fußverletzungen!
Gerät kann bei Montage durch Einzelperson herunterfallen!
Montage mit 2 Personen durchführen.

HygroMatik übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
fehlerhafte Montage entstanden sind.

Der An- oder Einbau zusätzlicher Einrichtungen ist nur nach 
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zulässig, da 
sonst die Garantie und Gewährleistung entfallen.

5.1 Dampfluftbefeuchter-Umgebungsparameter
Bei der Wahl des Aufstellortes des Dampfluftbefeuchters
beachten:

• Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5 und +40 °C 
liegen

• Die Luftfeuchtigkeit darf 80 % r.F. nicht übersteigen

• Die in der folgenden Abbildung angegebenen Wandab-
stände einhalten, da andernfalls keine ausreichende 
Gehäusebelüftung gewährleistet wird

• Bei Installation in geschlossenen Räumen ist eine 
Zwangsbelüftung und ggf. Temperaturkonditionierung 
erforderlich, um die Umgebungsparameter einhalten zu 
können

Bitte beachten
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• Der HygroMatik-Befeuchter ist nicht für die direkte Außen-
montage geeignet

• Der Dampfluftbefeuchter ist möglichst nahe am Dampfver-
teiler  zu montieren. Nur kurze Dampf- und Kondensat-
schlauchlängen garantieren einen optimalen 
Wirkungsgrad

• Die Schläuche müssen mit stetiger/m Steigung/Gefälle 
von 5-10% verlegt werden können, sodass ein Durchhän-
gen und Abknicken in jedem Fall vermieden wird

• Die Rückwand des Dampfluftbefeuchters erwärmt sich im 
Betrieb (maximal ca. 70°C). Es ist darauf zu achten, dass 
die Konstruktion an der das Gerät montiert werden soll, 
nicht aus temperaturempfindlichem Material besteht

• Der Dampfluftbefeuchter ist so zu platzieren, dass das 
Gerät gut zugänglich und genügend Platz für die Wartung 
vorhanden ist

• Das Gerät hat die Schutzklasse IP2
                                                                                                                                                Seite 17



                                                                                                                  
5.1.1 Geräteabmessungen HC 
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Ansicht von unten 

Ansicht Rückseite

Ansicht von oben

Wassereinlass

Abwasseranschluss

Dampfabgang 

Kondensatdurchführung

Kabeleinführungen
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Maße HC02 HC03-09 HC06P-09P 
HC12-HC27

a 390 562 707

b 394 427 490

c 260 257 306

d 320 382 445

e 351 513 657

f 33 30 30

g 170 190 250

h 48 35 50

i 80 44 50

j 158 145 162

k 110 109 138

l 178 100 81

m 167 50 86

n 43 56 56

o 18 18 18

alle Maße in mm

Gesamtübersicht 
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5.1.2 Montagemaße

Wandabstände

Bei der Standortwahl des Dampfluftbefeuchters sind bereits
vorhandene Wasseranschlüsse (Zu- und Ablauf) zu berücksich-
tigen.

Wandhalterung

Wandbefestigung

Die Gerätemontage sollte an einer stabilen Wand erfolgen. Der
Dampfluftbefeuchter muss lotrecht und waagerecht installiert
werden. Die Maße für die Wandbohrungen entnehmen Sie bitte
der Tabelle (Maße d und e) aus Kapitel „Geräteabmessungen”.

Falls keine geeignete Wand vorhanden ist, empfiehlt sich der
Aufbau an eine evtl. im Boden verankerte Standkonsole.

(Maße in mm)

Bitte beachten

B

B



                                                                                                                     
5.2 Befeuchtungsstrecke BN 
Als „Befeuchtungsstrecke“ (BN) wird die Strecke vom Ort der
Dampfeinspeisung bis dorthin, wo die Prozessluft den Dampf
komplett absorbiert hat, bezeichnet. Innerhalb der Befeuch-
tungsstrecke ist der Dampf noch als Nebel im Luftstrom sichtbar.

Werden Einbauten innerhalb der Befeuchtungsstrecke platziert,
kann es zu Kondensatbildung an den Einbauten kommen.

Obwohl der Dampf nach der Befeuchtungsstrecke (BN) komplett
absorbiert ist, ist er jedoch noch nicht gleichmäßig im Kanal ver-
mischt. Sind im Anschluss an die Befeuchtungsstrecke Ein-
bauten wie z.B. Fühler, Krümmer u.a. vorgesehen, wird
empfohlen, die Befeuchtungsstrecke um die untenstehenden
Faktoren zu verlängern. Die einbautenabhängigen Befeuch-
tungsstrecken werden durch unterschiedliche Indizes gekenn-
zeichnet und als ein Vielfaches der Befeuchtungsstrecke BN

berechnet:

Die Befeuchtungsstrecke hat keinen starren Wert, sondern ist
vielmehr von mehreren Parametern abhängig. Diese sind im
nachfolgenden Befeuchtungsstrecken-Nomogramm  an einem
Beispiel dargestellt.

5.2.1 Ermittlung der Befeuchtungsstrecke

Zur Ermittlung der Befeuchtungsstrecke sind nachfolgende
Parameter erforderlich:

• Luftfeuchte vor der Befeuchtung x1 in g/kg.

• Lufttemperatur nach der Befeuchtung t2 in °C (bei 
Dampfbefeuchtung kann die Veränderung der Lufttem-
peratur durch die Befeuchtung vernachlässigt werden;
t1 etwa t2).

• Spezifische Feuchteerhöhung    x in g/kg (kann im h,x 
Diagramm ermittelt werden.)

• Einzubringende Dampfmenge in kg/h.

• Die Luftgeschwindigkeit wL in m/s im Klimakanal.

• Die Gesamtlänge lD der in den Klimakanal eingebauten 
Dampfverteiler in mm.

Befeuchtungsstrecke

BN für normale Hindernisse, z.B. Krümmer,

Ventilator, Zonenabgang

Bc  = (1,5...2) x BN für Feinfilter, Heizregister

Bs  = (2,5...3) x BN für Schwebstoffilter

Bd  = (3...5) x BN für Feuchtefühler, Kanalhygrostat

o

Dm
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Luftte

G

Die Länge ID des einsetzbaren Dampfverteilers richtet sich nach
den Abmessungen des Klimakanals. Die Länge der Befeuch-
tungsstrecke kann durch den Einsatz mehrerer Dampfverteiler
reduziert werden.

Vorgehensweise:

Die Ermittlung der Befeuchtungsstrecke BN erfolgt auf gra-
fischem Weg mittels des Befeuchtungsstreckennomogramms.
Die Werte der oben aufgeführten Parameter werden in die
entsprechenden Quadranten eingetragen. Der resultierende
Schnittpunkt ergibt den Wert der gesuchten Befeuch-
tungsstrecke BN.

Notizen: 

x1:  _______________________________[g/kg]

t2:   _______________________________[°C]

    x:_______________________________[g/kg]

:_______________________________[kg/h]

wL:  _______________________________[m/s]

lD:   _______________________________[mm]

Luftfeuchte vor der Befeuchtung

mperatur nach der Befeuchtung

Spezifische Feuchteerhöhung

Einzubringende Dampfmenge

Luftgeschwindigkeit

esamtlänge der Dampfverteiler

o

Dm
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5.2.2 Befeuchtungsstreckennomogramm

Quelle: Henne, Erich: Luftbefeuchtung, 3. Auflage 1984 (Seite 101), Oldenbourg Industrieverlag, München

gegeven: gebruikte circulatielucht

Lufttemperatur (nach Befeuchter)
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Resultat: Befeuchtungsstrecke

gegeben:       Umluftbetrieb



                                                                                                                  
5.3 Ventilationsgerät (optional)

Das Ventilationsgerät sollte so angeordnet werden, dass Zuger-
scheinungen vermieden werden. Eine Mindesthöhe von 2 m
reicht im allgemeinen aus.

• Das Ventilationsgerät wird direkt an einer Wand montiert

• Die Montage des Ventilationsgeräts erfolgt oberhalb des 
Dampfluftbefeuchters

• Bei der Verwendung von mehreren Ventilationsgeräten 
sollte ein maximaler Abstand von 5 m zum Dampfluftbe-
feuchter nicht überschritten werden. 

• Die in der folgenden Grafik angegebenen Wandabstände 
einhalten.

Ventilationsgerät Wandmontage

Seitenansicht Wandmontage

Typ Ventilationsgerät
HC02,HC03 

HC06(P)
VG 08

HC09(P),       
HC12

VG 17

HC18 - 27 VG 30

Bitte beachten

(Maße in mm)
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Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr!
Die Dampfdüse ist während des Betriebs und für mindestens 10
min. danach heiß. Nicht berühren!

Während des Betriebs entweicht heißer Dampf aus den Düsen.
Jeder Kontakt mit der sichtbaren Dampfwolke ist zu vermeiden!

Infolge von Verschmutzung oder bedingt durch fehlerhafte
Installation kann heißes Wasser aus den Dampfdüsen austre-
ten. Nicht unmittelbar unter den Düsen aufhalten!

Rotierende Teile!
Während der Dampfproduktion rotiert das Querstromgebläse.
Nicht in das Gebläse hineinfassen!
Keine Gegenstände durch das Austrittsgitter stecken!

Technische Daten Ventilationsgerät VG
Ventilationsgerät VG08 VG17 VG30

Dampfmenge [kg/h] 8 17 30
Dampfeingang [mmφ] 25 25 40
Kondensatausgang [mmφ] 14 12 12
Nennleistung [W] 26 35 67
Nennspannung [V] 230 230 230

Abmessungen B [mm] 441 507 550
H [mm] 171 171 171
T [mm] 180 237 277

Gewicht [kg] 3.6 6 7
Schallpegel (in 1 Meter
Entfernung)

[dB(A)] 52 54 57
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5.4 Dampfverteiler

5.4.1 Einbauhinweise

Diese Hinweise gehen von einer homogenen Luftströmung im
Kanal aus.

Standard-Dampfverteileranordnung

Eine gleichmäßige Anordnung der Dampfverteiler über die Ka-
nalhöhe fördert eine gleichmäßige Dampfverteilung im Kanal.
Nutzen Sie möglichst die komplette Kanalhöhe!

Mindestabstände, um Kondensatbildung zu vermeiden:

Lmin   = 210mm: Abstand „ Dampfverteiler - nächster Dampf-
verteiler“

L4min = 120mm: Abstand „unterster Dampfverteiler - Kanal-
boden“:

L5min = 120mm: Abstand „oberster Dampfverteiler - 
Kanaldecke“

Horizontaler Einbau der
Dampfverteiler

Dampfverteiler

L1=L2=L3

Luftkanal

Dampfverteiler
(Seitenansicht)

Luft-

Luftrich-
tung
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 Anordnung der  Dampfverteiler bei besonderen Luftkanalformen

Dampfverteileranordnung:

Ein horizontaler Einbau der Dampflanzen ist vorzuziehen,
jedoch ist auch ein Einbau von unten in den Klimakanal möglich.

Luftkanal Anordnung Dampfverteiler Beispiel

flach Dampfverteiler in Luftrichtung seitenver-
setzt, falls Lmin (siehe oben) nicht
eingehalten werden kann

sehr flach Bei einer Neigung des Dampfverteilers
um 30 - 45° gegen den Luftstrom kann
der Mindestabstand auf 70mm reduziert
werden.

Mindestmaße:      H1[mm]           H2[mm]

                         30°       45°

DN25               182       168         225

DN40               193       179         230

schmal, hoch Gleich lange Dampfverteiler überein-
ander. Wenn möglich seitenversetzt 

quadratisch Gleich lange Dampfverteiler höhen- und
seitenversetzt

flach, sehr
breit

Gegenüberliegende Dampfverteiler,
falls Dampfverteiler kürzer als Kanal-
breite

Luftrichtung

Luftrich-
tung

flacher Kanal

Vertikaler Einbau der
Dampfverteiler Luftrich-

tung

Dampfzufuhr
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• Dampfverteiler waagerecht einbauen, damit ein sauberer
Kondensatablauf gewährleistet ist

• Im Kanal darf max. 1200 Pa Überdruck vorhanden sein.
Beim Hy05 und beim Hy08 darf maximal 1000 Pa Über-
druck vorhanden sein

• Auf der Saugseite darf ein Unterdruck von max. 500 Pa
vorhanden sein

• Zu bevorzugen ist die Anordnung des Dampfverteilers auf
der Druckseite des Kanals

• Bei Klimaanlagen mit höheren Drücken müssen je nach
vorhandenem Gesamtdruck Verlängerungen am Ablauf-
schlauchsystem des Gerätes vorgenommen werden. In
diesem Fall halten Sie bitte Rücksprache mit HygroMatik

• Die Dampfverteiler sollten so nah wie möglich am Hygro-
Matik-Dampfluftbefeuchter installiert werden, um Dampf-
verluste durch Kondensation gering zu halten

• Einbaumaße und Position basieren auf Erfahrungswerten
und müssen ggf. aufgrund von besonderen Umgebungs-
bedingungen angepaßt werden. Insbesondere ist die Bil-
dung von Kondensat im Luftkanal zu vermeiden

• Installieren Sie einen Wasserablauf innerhalb der
Befeuchtungsstrecke im Klimakanal

• Bei Verwendung eines Dampfbadgenerators: Dampfvertei-
ler berührungssicher einbauen, um Verletzungen bzw. Ver-
brennungen zu vermeiden. Außerdem sollte der
Dampfverteiler nicht in der Nähe eines Temperaturfühlers
eingebaut werden, um Fehlmessungen zu vermeiden

• Strömungsgeschwindigkeiten über 3m/s können ggf. zu
Kondensatabflussproblemen am Dampfverteiler führen,
was Anpassungsmaßnahmen erforderlich machen kann

Maße der Standard-Dampfverteiler [mm]***:

*** Sonderlängen auf Anfrage.

l 220 400 600 900 1200 1450

DN25 x x x x x x

DN40 x x x x x x

Bitte beachten

l

eingebauter Dampfverteiler
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Anzahl und Dimension der lieferbaren Dampfverteiler sowie
Nennweiten der jeweiligen Dampf- und Kondensatschläuche
sind den folgenden Tabellen zu entnehmen.

HyLine:

CompactLine:

HeaterLine:

HeaterCompact/Kit:

CompactLine Kit:

* Für die Geräte HL 6-12 und HC3-12 liefert HygroMatik ein Adapterstück DN40/25 (nicht 
für SPA-Anwendungen).
** Für die Geräte HL 30-45 und C45 liefert HygroMatik inklusive ein Y-Stück DN40 zur 
Aufteilung des Dampfes auf zwei Dampfverteiler.
*** HL 60-90 sind Doppelgeräte und bestehen aus HL 30-45 Geräten.

Gerätetyp Dampfverteiler Dampfschlauch Kondensatschlauch

HY05-HY17 1xDN25 DN25 DN12

HY05DS-HY17DS (für 
SPA)

1xDN40 DN40 DN12

HY23-HY30 1xDN40 DN40 DN12

HY45-HY60 2xDN40 2xDN40 2xDN12

HY90-HY116 4xDN40 4xDN40 4xDN12

Gerätetyp Dampfverteiler Dampfschlauch Kondensatschlauch

C01-C06 1xDN25 DN25 DN09

C10-C17 1xDN25 DN25 DN12

C10DS, C17DS (für 
SPA)

1xDN40 DN40 DN12

C22, C30 1xDN40 DN40 DN12

C45** 2xDN40 DN40 DN12

C58 2xDN40 2xDN40 2xDN12

Gerätetyp Dampfverteiler Dampfschlauch Kondensatschlauch

HL 6-12* 1xDN25* DN25 DN12

HL6-12          (für 
SPA)

1xDN40 DN40 DN12

HL 18-30 1xDN40 DN40 DN12

HL 36-45** 2xDN40 1xDN40 1xDN12

HL 60-90*** 2x(2xDN40) 2x(1xDN40) 2x(1xDN12)

Gerätetyp Dampfverteiler Dampfschlauch Kondensatschlauch

HC02/Kit 1xDN25 DN25 DN12

HC3-12* 1xDN25 DN25 DN12

HC03-12Kit 1xDN40 DN40 DN12

HC18-27/Kit 1xDN40 DN40 DN12

HC3-27     (für SPA) 1xDN40 DN40 DN12

Gerätetyp Dampfverteiler Dampfschlauch Kondensatschlauch

C01 Kit - C06 Kit 1x25 DN25 DN09

C10 Kit - C17 Kit 1x25 DN25 DN12

C22 Kit / C30 Kit 1x40 DN40 DN12

C45 Kit 2x40 DN40 DN12
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5.5 Dampfleitungsführung
Bei der Dampfleitungsführung beachten:

• Wegen der hohen Belastungen unter den gegebenen
Betriebsbedingungen wird empfohlen, nur Original-Hygro-
matik-Schläuche zu verwenden

• Die Nennweite des Dampfschlauches bzw. der Dampflei-
tung darf nicht kleiner sein als die des Dampfaustrittsstut-
zens des HygroMatik-Dampfluftbefeuchters (Querschnitts-
verengungen verhindern, dass der Dampf aus dem
Dampfstutzen drucklos austritt)

• Schläuche müssen ohne Durchhängen und Abknicken  mit
stetiger/m  Steigung/Gefälle  von 5-10% verlegt werden
(sonst bilden sich Wassersäcke)

• Dampfschläuche so direkt wie möglich verlegen

• Dampfleitungslängen über 5m als Festverrohrung ausfüh-
ren

• Schlauchschelle für Fixierung des Dampfschlauches am
Dampfschlauchadapter nicht zu stark anziehen, da der
Dampfschlauchadapter aus Kunststoff ist

• Bei Aufteilung der Dampfleistung auf zwei Dampfverteiler
Y-Stücke für Dampf- und Kondensatschlauch so dicht wie
möglich an den Dampfverteilern installieren. Die überwie-
gende Strecke wird so nur mit einem Dampfschlauch ver-
legt und Kondensatverluste  verringert. Abweichend davon
ist das werksseitig mitgelieferte Y-Stück für die Befeuchter
Typen C45, HL36, HL45 so nah wie möglich zum Befeuch-
ter hin zu installieren

• Dampfschlauch mindestens alle 500mm durch Schellen-
halterung fixieren

• Dampfleitung so verlegen, dass sie zugänglich ist

• Bei geraden Längen Dampfschlauch in Rohre aus Kupfer
oder temperaturbeständigem Kunststoff einziehen. (40mm
Nennweite für Schlauch DN25; 60 mm Nennweite für
Schlauch DN40)

• Geräteleistung, Dampfleitungsverlegung und der Kanal
selber beeinflussen die Druckverhältnisse im Kanal. In
Ausnahmefällen kann eine Optimierung der Dampflei-
tungsverlegung erforderlich sein

• Mindestbiegeradien  berücksichtigen:
         Dampfschlauch DN25: Rmin = 200 mm
         Dampfschlauch DN40: Rmin = 400 mm

                                                                                                                            

Bitte beachten
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5.6 Abdeckbleche

Für einen sauberen Montageabschluss der Dampfverteiler am
Klimakanal können HygroMatik-Flanschplatten verwendet
werden.

Es stehen zweiteilige Flanschplatten für DN25 und DN40
Dampfverteiler zur Verfügung.

Flanschplatte DN25 E-2604260

Flanschplatte DN40 E-2604410
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5.7 Kondensatschlauchführung

Um Kondensatanfall im Kanal zu vermeiden, muss das Konden-
sat ungehindert zurückfließen können.

Dampfverteiler ist 500mm oder mehr oberhalb der Gerä-
teoberkante angeordnet:

» Bohren Sie den Anschlussstutzen auf dem Zylinde-
roberteil auf (Standard-Durchmesser: 8mm; bei Geräte-
typ C01 und C06: 5mm).

» Kondensatschlauch mit ca. 5-10% Gefälle zum An-
schlussstutzen des Dampfzylinders führen, so dass das 
Kondensat ungehindert zurückfließt.

Es ist empfehlenswert, als Dampfsperre eine Schleife von
200mm Höhe zu verlegen, siehe auch Kapitel: "Einbauarten”.
Durch diese Maßnahme können eventuelle Betriebsgeräusche
des Dampfverteilers verringert werden. Die Schleife sollte vor
Inbetriebnahme mit Wasser gefüllt werden. 

Dampfverteiler ist niedriger als 500mm oberhalb der Gerä-
teoberkante angeordnet: 

» Kondensat muss separat abgeleitet werden. 

» Zur Vermeidung von Dampfverlusten ist eine Schleife 
von mindestens 200mm Höhe zu legen. Die Schleife 
sollte vor Inbetriebnahme mit Wasser gefüllt werden. 

» Um den Kondensatablauf sicherzustellen, die  Schleife 
(Dampfsperre) möglichst weit unterhalb des Dampfver-
teileranschlusses anordnen. 

» Der Kondensatstutzen am Dampfzylinder muss mit 
einer Verschlusskappe verschlossen sein.

» Schellenhalterung jeweils im Abstand von mindestens 
500mm vorsehen, je nach Schlauchführung.

5.8 Einbauarten

Dampfverteiler ist 500mm und mehr oberhalb der Geräte-
oberkante angeordnet:

» Dampfschlauch über eine Höhe von mindestens 
400mm führen und dann bei stetiger Steigung mit 
Dampfverteiler verbinden. 

» Kondensatschlauch mit Gefälle zum Dampfzylinder ver-
legen.

» Soweit genügend Platz vorhanden ist, als Dampfsperre 

Bitte beachten
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eine Schleife verlegen. Der Mindestabstand Dampfver-
teiler - Schleife muss 500mm betragen.

Dampfverteiler ist niedriger als 500mm oberhalb der Gerä-
teoberkante angeordnet:

» Dampfschlauch über eine Höhe von mindestens 
400mm führen und dann bei stetigem Gefälle mit 
Dampfverteiler verbinden. 

» Soweit genügend Platz vorhanden ist, als Dampfsperre 
eine Schleife mit Durchmesser 200mm verlegen. Der 
Mindestabstand Dampfverteiler - Schleife muss 500mm 
betragen.

» Kondensatschlauch  mit Schleife  von 200mm Höhe 
zum Ablauf führen.

Detail x

Detail X

falsch!
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5.9 Dampfmagnetventile

Bei Befeuchtung mehrerer einzeln zu regelnder Verbraucher mit
einem HygroMatik-Dampfluftbefeuchter können Dampfmagnet-
ventile in die Dampfschläuche eingebaut werden. Die
Ansteuerung der Magnetventile ist bauseits vorzusehen.

• Einbau generell in senkrechte Steigleitungen, von unten
nach oben durchströmt

• Die günstigste Anordnung ist direkt oberhalb des Dampf-
luftbefeuchters

Zum Lieferumfang der Magnetventile gehören Schlauchtüllen
zur einfachen Montage des Dampfschlauches. Dampf- und Kon-
densatschlauch verlegen, siehe auch Kapitel „Dampfleitungs-
führung“ und Kapitel „Kondensatschlauchführung“.

Einbauschema für Dampfmagnetventile

5.10 Überprüfung der Gerätemontage

Gefahr durch unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät! 

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal in Betrieb
genommen werden.

 

Prüfen Sie vor dem Einschalten des Gerätes die Installation der
Anlage anhand der folgenden Liste:

 Wurde der Befeuchter lot- und waagerecht montiert?

 Wurden die Gerätefreiräume eingehalten? 

 Wurde der Dampfschlauch mit einer Steigung/Gefälle 
von mindestens 5 - 10%verlegt? siehe auch Kapitel: 
"Dampfleitungsführung”.

 Wurde der Kondensatschlauch mit einer Schleife als 
Dampfsperre installiert? Siehe auch Kapitel „Konden-
satschlauchführung“.

 Wurde(n) der/die Dampfverteiler richtig platziert? 

 Sind alle Schrauben und Schellen korrekt angezogen?
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6. Wasseranschluss

Verbrühungsgefahr!
Sehr heisses Wasser am Befeuchterabwasserabgang!
Alle Installationsarbeiten nur von Fachpersonal (Klempner oder
Personen mit vergleichbarer Ausbildung) ausführen lassen, um
Verbrühungsgefahr durch unzulässige Wasserführung zu ver-
meiden.

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung!
Vor dem Beginn der Installationsarbeiten sicherstellen, dass das
Gerät von der Netzversorgung getrennt ist. 

Allgemeine Regeln

• Vergewissern Sie sich, dass Sicherungsmaßnahmen 
gemäß DVGW (DIN EN 1717) bzw. nach örtlicher Vor-
schrift getroffen worden sind, die ein Rückfließen von ver-
unreinigtem Wasser in Trinkwasseranlagen ausschließt. 
Ist dies nicht der Fall, ist der Einsatz eines Systemtrenners 
mindestens vom Typ CA (bei freiem Ablauf) oder des 
DVGW-konformen HyFlow-Systemtrenners (Nachrüstop-
tion zum Selbsteinbau) erforderlich. Zur Erfüllung der Vor-
schrift DIN EN 61770 befinden sich in der Wasserzulauf-
leitung des  HygroMatik-Dampfluftbefeuchters zwei dop-
pelte Rückschlagventile (58) 

• Die Wasserzulauftemperatur darf max. 40 °C betragen

• Abgeschlämmtes Wasser muss frei abfließen können
• Wasserzuleitung: mindestens DN 12 (3/8")

• Bei Zugabe von Zusätzen zum Befeuchterwasser sind ein 
gesundheitliches Risiko und/oder eine Beeinträchtigung 
der Gerätefunktion nicht auszuschließen. Von der Verwen-
dung dieser Zusätze wird daher abgeraten, es sei denn, 
sie werden vom Gerätehersteller ausdrücklich empfohlen.

• Bei dem Einsatz von vollentsalztem Wasser / Kondensat 
kein Kupfer oder Messing für die Zu- und Ablaufleitungen 
des HeaterLine-Gerätes verwenden. Diese Materialien 
können vom vollentsalztem Wasser / Kondensat zerstört 
werden. Geeignete Materialien sind dann z.B. Edelstahl-
rohre oder temperaturbeständige Kunststoffrohre

• Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar  (100 x103 bis 100 x 

104 Pascal)

• Nutzen Sie zum Anschluss an die Wasserleitung den 
Wasseranschlussschlauch, der dem Gerät beiliegt
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6.1 Wasserqualität

Der Dampfluftbefeuchter Typ HeaterLine ist konzipiert für die
Verwendung von:

• Leitungswasser mit einer Gesamthärte von max. 15 °dH 
• vollentsalztem Wasser (minimale Leitfähigkeit 3µS/cm)
• gereinigtem Kondensat (minimale Leitfähigkeit 3µS/cm)
• teil- oder vollenthärtetem Wasser

Bei Verwendung von normalem Leitungswasser kommt es
immer zur Bildung von Kalk. Kalkablagerungen auf den Heizkör-
pern der Dampfbefeuchter  können deren Lebensdauer reduzie-
ren. Wir empfehlen daher die Verwendung einer
Wasseraufbereitungsanlage zur Reduzierung oder Vermeidung
von Kalkablagerungen.

Bei Fragen zu Wasseraufbereitungsanlagen berät HygroMatik
Sie gern.

6.2 Wasserzulauf (bei vollentsalztem Wasser/
gereinigtem Kondensat) 

» Absperrventil (AV) in der Zulaufleitung installieren.

» Wasserfilter (WF) installieren, wenn die Wasserqualität 
es erfordert.

» Sicherstellen, dass ein Rohrtrenner in der zuführenden 
Wasserleitung installiert ist.
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Absperrventil (AV), Wasserfilter (WF) und Rohrtrenner sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Montage wie folgt durchführen:

» Prüfen, ob Ventilsieb im Einlassbereich des Magnet-
ventils eingesetzt ist.

» Zuerst große Kunststoff-Überwurfmutter (Q) auf Zulauf-
verschraubung setzen, ohne Werkzeug handfest anzie-
hen.

Die Zulaufverschraubung steht aus dem Zwischenboden her-
aus.

Zu festes Anziehen zerstört die Verschraubung.

» Schlauch (SCH) mit Innendurchmesser von 13 mm 
über die Schlauchtülle (R) schieben und mit einer 
Schlauchschelle befestigen.

6.3 Wasserzulauf (bei Leitungswasser oder
teil- bzw. vollenthärtetem Wasser)

» Absperrventil (AV) in der Zulaufleitung installieren.

» Wasserfilter (WF) installieren, wenn die Wasserqualität 
es erfordert.

» Sicherstellen, dass ein Rohrtrenner in der zuführenden 
Wasserleitung installiert ist.

Absperrventil (AV) und Wasserfilter (WF) sind nicht im Lieferum-
fang enthalten.

Bitte beachten

Bitte beachten

Bitte beachten

Wasserzulauf
mit Rohrtrenner)
00 x 103 bis 100 x 104

1 bis 10 bar)
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» Für den Wasseranschluss kann der mitgelieferte Was-
serschlauch (56) mit beidseitigen Überwurfmuttern ver-
wendet werden.

Montage wie folgt durchführen:

» Überwurfmutter mit innenliegender Dichtung an die 
Zulaufverschraubung, die aus dem Zwischenboden 
heraussteht, schrauben und anziehen.

Zu festes Anziehen zerstört die Verschraubung. Im Magnetventil
muss der Feinfilter (29) vorhanden sein.

» Überwurfmutter (Innengewinde ¾“) mit innenliegender 
Dichtung für bauseitigen Wasseranschluss verwenden.

6.4 Speisung aus Vorratsbehälter

Sollte der Wasserzulauf durch einen Vorratsbehälter vorge-
sehen sein, so ist der Dampfbefeuchter mit der Option „Magnet-
ventil 0-10 bar” zu bestellen. Es ist darauf zu achten, dass die
Zulaufhöhe des Vorratsbehälters mindestens 0,5 m beträgt. Ist
die Zulaufhöhe geringer als 0,5 m, muss eine Speisepumpe zwi-
schengeschaltet werden oder, falls möglich, der Dampfbe-
feuchter tiefer gehängt werden.

 

Bitte beachten

Vorratsbehälter

Handventil

Filter

Speisepumpe, 
wenn Mindest-
höhe von 0,5m 
nicht vorhanden 
ist

„Option Magnetventil 0-10bar”

min. 0,5m ohne Speisepumpe
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6.5 Wasseraufbereitung

Für die Auslegung der Wasseraufbereitungsanlage dient die fol-
gende Tabelle.

Basis der Empfehlung ist die Annahme, dass der Dampfbe-
feuchter 24 Stunden mit 100% Leistung betrieben wird.

6.6 Wasserablauf

Verbrühungsgefahr!
Wasserablauf muß unbehindert und gegendrucklos erfolgen
können!
Bei der Abschlämmung werden bis zu 0,3 l Wasser pro Sekunde
mit einer Temperatur von ca. 95 °C in den Wasserablauf
geleitet. Hautkontakt vermeiden!

Für den Wasserablauf empfehlen wir die Montage eines Was-
serablaufschlauches. Dampfbefeuchter und Abwasseraustritt
müssen sich auf gleichem Druckniveau befinden.

Bitte beachten:

• Ablaufschlauch nicht knicken, Längenangabe einhalten

• Ablaufleitung und Abflussrohr aus temperaturbeständi-
gem Material für  größer 95 °C wählen oder „HyCool“-
Option verwenden

Wasserablauf wie folgt installieren:

» Ablaufschlauch 1 1/4", ca. 250 - 1000 mm lang, in einen 
gegendrucklosen Auslauf gemäß DIN EN 1717 führen. 
Auslauf seitlich vom Befeuchter anordnen, damit auf-
steigender Dampf sich nicht am Befeuchter abschlägt.

Heater-
Compact

max. Wasserverbrauch 
in 24 Std.[l]

02 55
03 83
06 166
09 248
12 331
18 497
27 745

Typ Ablaufschlauch
HC 02 - 27
HC 03 - 10

1 x 1 1/4"
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» Ablaufschlauch über den Pumpenablaufschlauch 
schieben und am Gehäuseablaufstutzen befestigen

An der Innenseite des Gehäuseablaufstutzens ist eine
Erdungsspange angebracht. Das Ende des Pumpenablauf-
schlauchs wird auf diese Spange geschoben.  

Zwischen dem Mantel des Pumpenablaufschlauchs und der
Innenfläche des Gehäuseablaufstutzens befindet sich ein 3 mm
breiter Spalt. Wasser, das sich auf dem Bodenblech angesam-
melt hat, fließt über diesen Spalt ins Abflusssystem. 

6.7 Überprüfung des Wasseranschlusses

Prüfen Sie die Installation der Anlage anhand der folgenden
Liste:

 Kann das abgeschlämmte Wasser frei abfließen?

 Sind alle Schrauben und Schellen korrekt angezogen? 

 Wurde die Wasserzuleitung gespült? 

 Wurde der Wasseranschluss korrekt durchgeführt? 

 Wurde der Wasserablauf (einschließlich des Pumpen-
ablaufschlauchs) korrekt durchgeführt? 

 Sind die Wasserzuleitung und der Wasserablauf frei 
von Leckagen?

Verschmutzungen in der Wasserzuleitung können zu einem
vorzeitigen Verschleiß des Magnetventils führen.
Die Wasserleitung ist vor dem Anschluss an das Magnetventil
durchzuspülen. Dies ist von besonderer Bedutung nach der
Installation eines neuen Leitungsrohres.   

Pumpenablaufschlauch

Gehäuseablaufstutzen

Erdungsspange
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7. Elektroanschluss

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung!
Alle die elektrische Installation betreffenden Arbeiten dürfen nur
durch ausgewiesenes Fachpersonal (Elektriker oder Fachkraft
mit gleichwertiger Ausbildung) durchgeführt werden.
Der Anschluss des Dampfluftbefeuchters an das Stromnetz darf
erst nach Fertigstellung sämtlicher Installationsarbeiten
erfolgen.

Die Überwachung der Qualifikation des Personals liegt in der
Verantwortung des Kunden.

Allgemeine Installationsregeln

• Alle lokalen Vorschriften beachten, die die Ausführung von 
elektrischen Installationen betreffen

• Gerät vorher spannungsfrei schalten und gegen Wieder-
einschalten sichern

• Spannungsfreiheit feststellen

• Der Ein- und Ausbau der Anzeigeeinheit mit der Steuerung 
darf nur bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen. Siehe auch 
Kapitel "Zugang Elektrofach"

• Elektroanschlusskabel fachgerecht verlegen

• Die elektrischen Anschlüsse entsprechend den Schaltplä-
nen herstellen

• Für Geräte mit einer Nennleistung über 33 kW ist nur ein 
fester Anschluss an einer fest verlegten Leitung zulässig 
(genannnte Vorschriften aus Kapitel „EG-Konformitätser-
klärung“ beachten)

• Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen fest angezogen sind

Zerstörung elektronischer Bauteile durch elektrostatische
Entladung möglich!
Die elektronischen Bauteile auf der Steuerung des HygroMatik-
Dampfluftbefeuchters sind sehr empfindlich gegen elektro-
statische Entladungen. Zum Schutz dieser Bauteile müssen für
alle Installationsrabeiten Maßnahmen gegen Beschädigung
durch elektrostatische Entladung getroffen werden. 

Bitte beachten
                                                                                                                                                Seite 41



                                                                                                                  
7.1 Elektrische Installation

» Sicherung mit einer Kontaktöffnungsweite von mindes-
tens 3 mm pro Pol vorsehen.

» Für jeden Dampfzylinder einen separaten Hauptan-
schluss mit Hauptsicherungen, Hauptschalter etc. her-
stellen

» Potentialausgleich im Gerät am äußeren Bodenbolzen 
(befindlich an der Gehäuseunterseite neben den Kabel-
verschraubungen)  anschließen.

» Wir empfehlen den Einsatz von Hauptsicherungen in 
träger bis mittelträger Charakteristik (gilt nur für den 
Anschluss an obige Netzspannung).

Die maximale Stromaufnahme mit der entsprechenden Absi-
cherung ist den folgenden Tabellen zu entnehmen:

Der Dampfluftbefeuchter sollte mit einem Fehlerstrom-
schutzschalter (FI) betrieben werden.

7.2 Sicherheitskette/Fernschalter

Zwischen den Klemmen 1 und 2 liegt die sogenannte Sicher-
heitskette.

Ist die Sicherheitskette nicht geschlossen, geht der Befeuchter
nicht in Betrieb.

In die Sicherheitskette können Sicherheitseinrichtungen einge-
drahtet werden bzw. der Befeuchter für einen An-/Ausbetrieb
angesteuert werden.

Bei Werksauslieferung ist die Sicherheitskette nicht geschlos-
sen!

Wird weder ein Fernschalter noch eine Sicherheitseinrichtung
zwischen Klemme 1 und 2 verdrahtet, ist eine Drahtbrücke
einzusetzen. 

Typ Hauptanschluss Stromaufnahme Absicherung
HC02 230 V/1Phase/N 6,5 A 1 x 10 A
HC03 230 V/1Phase/N 9,8 A 1 x 10 A
HC06 230 V/1Phase/N 19,6 A 1 x 20 A

HC06(P) 400 V/3Phasen/N 11,3 A 3 x 16 A
HC09(P) 400 V/3Phasen/N 16,9 A 3 x 20 A

HC12 400 V/3Phasen/N 19,5 A 3 x 25 A
HC18 400 V/3Phasen/N 29,3 A 3 x 32 A
HC27 400 V/3Phasen/N 29,3 A 3 x 32 A

Bitte beachten

Klemmen Befeuchter

230V int.
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Verriegelungskontakte wie z.B. Max.-Hygrostat, Windfahnenre-
lais, Kanaldruckwächter, Lüfterverriegelung etc. werden in Reihe
zwischen die Klemmen 1 und 2 gelegt.

Es ist Stand in der Klima-Technik, einen Max.-Hygrostaten in die
Sicherheitskette einzubinden (gilt nicht für Dampfbäder). Der
Max.-Hygrostat dient als Sicherheitselement bei einer Fehlfunk-
tion des Feuchtefühlers und schützt gegen Überfeuchtung.

Die Kontakte, die auf die Klemmen 1 und 2 gelegt werden, müs-
sen potentialfrei und zum Schalten von 230V geeignet sein. 

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung.
Nach Inbetriebnahme des Geräts liegen an Klemme 1 standard-
mäßig 230 VAC an.

7.3 Steuerungsanschluss

Im Rahmen dieses Handbuches wird an dieser Stelle nur eine
Kurzfassung der Beschreibung  zur „Einstellung auf das Regel-
signal” gegeben. Detailliertere Informationen können Sie dem
Handbuch zur verwendeten Steuerung, das ebenfalls mit dem
HeaterCompact-Dampfluftbefeuchter ausgeliefert wird, entne-
hmen.

Der HeaterCompact findet sowohl in der Dampfbadtechnik als
auch in der Klimatechnik Anwendung. Da in der Dampfbadtech-
nik über die Temperatur und in der Klimatechnik über die Luft-
feuchtigkeit geregelt wird, werden jeweils unterschiedliche
Steuerungen im HeaterCompact verwendet. Somit unter-
scheiden sich auch die Beschreibungen des Steuerungsan-
schlusses.

7.4 Steuerungsanschluss - Dampfbadanwen-
dung

Gilt nur für Steuerungen des Typs: Basic-DS (B-DS), Comfort-
DS (C-DS) und ComfortPlus-DS (CP-DS).

7.4.1 Anschluss Temperaturfühler

Kabel des Temperaturfühlers an die dafür vorgesehenen Klem-
men 6 und 7 im HygroMatik-Dampf-Generator anschließen.

Die Werkseinstellung des Temperatursollwertes beträgt 45°C.

Wird der Dampfgenerator am Hauptschalter auf Position I

Bitte beachten

Bitte beachten
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(=EIN) gestellt und ist a) die Kabinentemperatur unterhalb der
Solltemperatur und ist b) zusätzlich die Sicherheitskette (siehe
Kapitel „Sicherheitskette/Fernschalter”) geschlossen, startet die
Dampfproduktion.

Der Anschluss weiterer Dampfbad-Komponenten ist im
Handbuch zur DS-Steuerung beschrieben.

7.5 Steuerungsanschluss - Klimatechnische
Anwendung

Gilt nur für Steuerungen des Typs: Basic (B), Comfort (C) und
ComfortPlus (CP).

Die Werkseinstellung der Steuerungen ist auf ein „externes
Regelsignal 0-10 VDC“, sofern keine andere Einstellung im
Lieferschein zum Befeuchter dargestellt wird.

Regelung so einstellen, dass der Dampfbefeuchter nicht zu häu-
fig aus- und einschaltet. Hauptschütze sind Verschleißteile. Ein
schaltarmer Betrieb verlängert die Standzeit von Hauptschützen.

7.5.1 1-stufige Ansteuerung

Bei 1-stufiger Ansteuerung wird der externe Schalthygrostat
bzw. externe Steuerschalter in Reihe mit den Kontakten der
Sicherheitskette eingedrahtet. 

Die Kontakte, die auf die Klemmen 1 und 2 gelegt werden, müs-
sen potentialfrei und zum Schalten von 230V geeignet sein. 

Bei Verwendung einer Basic-Steuerung:

Für eine 1-stufige Ansteuerung müssen die Steckbrücken wie
folgt eingestellt sein: 

Bei Verwendung einer Comfort/Comfort-Plus-Steuerung:

Für eine 1-stufige Ansteuerung muss Parameter U6 auf „1stufig“
gestellt sein, siehe auch Kapitel „Parametrierung mit Code
(P0=010) / Erweiterete Kundenebene“  im Handbuch zur Steuer-
ung.

Bitte beachten

Bitte beachten

230V int.

Bitte beachten

Basic Steuerung

A

B

C

JP1

Comfort-Steuerung
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7.5.2 Stetigregelung mit externem Regelsignal

Die Steuerung kann auf nachfolgende externe Regelsignale ein-
gestellt werden: 

0(2) - 5 V DC 

0(2) - 10 V DC

0(4) - 20 V DC

0(4) - 10 mA DC

0(4) - 20 mA DC

0 - 140 Ohm

Die Werkseinstellung  ist  ein Regelsignal 0-10V. 

               Regler

                           Klemmen Befeuchter

Bei Verwendung einer Basic-Steuerung:

Für eine Stetigregelung mit  Ansteuerung über ein externes
Regelsignal müssen die Steckbrücken wie folgt eingestellt sein:

 

Basic Steuerung

A

B

C

JP1Einstellung auf Externes
Regelsignal:  

0(2) - 10 V DC

A

B

C

JP1

Einstellung auf Externes
Regelsignal: 

0(4)-20 mA

Einstellung auf Externes
Regelsignal: 

0-140 Ohm

A

B

C

JP1
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Bei Verwendung einer Comfort/Comfort-Plus-Steuerung: Für
eine Stetigregelung mit Anschluss an ein externes Regelsignal
müssen Software-Parameter U6 und E3 wie folgt eingestellt
werden.

 

7.5.3 Stetigregelung mit integriertem PI-Regler 

HygroMatik liefert auf Wunsch einen aktiven Fühler mit einem
Ausgangssignal von 0-10 V DC. Fühler mit anderen Aus-
gangssignalen können ebenfalls verwendet werden; die Steuer-
ung (nur bei Comfort und Comfort-Plus möglich) muss nur
darauf eingestellt werden. 

 

                                          Klemmen Befeuchter

Falls andere Fühler verwendet werden, muss der Parameter E3
entsprechend eingestellt werden:

Einstellung auf             
Regelsignaltyp

Parameter 
U6 E3

0(2) - 10V DC externer Regler 0 - 10 V
0(4) - 20 mA externer Regler 0 - 20 mA
0 - 140 Ohm externer Regler 0 - 140 Ohm

Einstellung auf            
Sensorsignal

Parameter 
U6 E3

0(2) - 10V DC PI- Regler 0 - 10 V
0(4) - 20 mA PI- Regler 0 - 20 mA
0 - 140 Ohm PI- Regler 0 - 140 Ohm

Comfort-Steuerung

Anschluss: Aktiver Füh-
ler, Einzylinder und Dop-
pelzylinder Geräte;
Spannungsausgang 

Aktiver Fühler
                                                                                                                                                Seite 46



                                                                                                                  
                                             

                                                             Klemmen Befeuchter

Mit Parameter P8 wird der Sollwert der Relativen Feuchte
bestimmt (Werkseinstellung: P8=50%). 

7.6 Kabelverschraubungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in den Geräten vorhandenen 
Kabelverschraubungen:

Kenndaten metrischer Kabelverschraubungen:

7.7 Ventilationsgerät

» Ventilationsgerät gemäß Schaltplan anschließen. 

Gerätetype Verschrau-
bung M 16

Verschrau-
bung M 25

Verschrau-
bung M32

HC02 - 09 4 2 0

HC06P-HC09P 
HC12 - HC27

4 2 1

Gewinde SW  [mm] für Kabel mit  

Durchmesser [mm]

M16x1,5 19 4,5 - 10

M25x1,5 30 9 - 17

M32x1,5 36 11 - 21

Anschluss: Aktiver Fühler  -
Stromausgang, Einzylinder-
geräte und Doppelzylinder-
geräte;  2-Leiter-Technik 

Bitte beachten

Ventilatormotor
230V 1N~

Befeuchter
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Die Ein/Ausschaltung des Ventilationsgerätes erfolgt parallel mit
der Befeuchtung.

Die Klemmen 37 und 38 sind im Gerät nur enthalten, wenn das
Ventilationsgerät mit dem Befeuchter gleichzeitig bestellt wurde.
In anderen Fällen (z.B. bei einer Nachrüstung) kann die Phase
für das Ventilationsgerätes von der Klemme 2 abgegriffen und
über den Hilfskontakt des Hauptschützes geleitet werden. An
einen gemeinsamen Klemmanschluss dürfen nur Anschlüsse
gleichen Querschnitts gelegt werden.

7.8 Schaltpläne

Die Schaltpläne entnehmen Sie bitte der technischen Betriebs-
anleitung zur jeweilig im Befeuchter verwendeten Steuerung.
Jedem Dampfluftbefeuchter liegen eine technische, gerätespezi-
fische Betriebsanleitung und ein Handbuch für die Steuerung
bei. Zusätzlich finden Sie Schaltpläne und Betriebsanleitungen
zum Herunterladen unter www.hygromatik.de.

7.9 Überprüfung der Elektroinstallation

Prüfung der Elektro-Montage gemäß den kundenseitigen Anfor-
derungen und den Vorschriften des öffentlichen Stromversor-
gungsunternehmens durchführen:

 Stimmt die Netzspannung mit der auf dem Typenschild 
angegebenen Spannung überein?

 Wurden alle elektrischen Anschlüsse entsprechend den 
Anschlussplänen durchgeführt?

 Sind alle elektrischen Kabelschraubverbindungen 
sowie -steckerverbindungen korrekt angezogen?

 Sind alle elektrischen Steckerverbindungen fest?

 Wurde das Gerät geerdet?

Anschließend kann das Gerät eingeschaltet werden.

Für die Inbetriebnahme, Regelung, Bedienung, Störung, Schalt-
pläne siehe entsprechende Betriebsanleitung der HygroMatik
Steuerung oder unter www.hygromatik.de.

Bitte beachten

Bitte beachten
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8. Wartung

Der HygroMatik-Dampfbefeuchter ist wartungsfreundlich. Trotz-
dem kann es zu Betriebsstörungen kommen, die auf unzu-
reichende oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind.
Damit das Gerät eine hohe Lebensdauer erreichen kann, ist
seine regelmäßige Wartung unerlässlich.

Gerät nur von qualifiziertem Personal warten lassen.
Alle Sicherheitshinweise sind zu beachten.
Nach Wartungsarbeiten Gerät durch qualifiziertes Personal auf
Betriebssicherheit überprüfen lassen.

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung!
Vor Wartungsarbeiten Gerät außer Betrieb nehmen und gegen
Wiedereinschalten sichern.
Beim Probebetrieb des Geräts ohne Abdeckhaube zur Prüfung
auf evtl. vorhandene Undichtigkeiten die Sicherheitsvorschriften
für unter Spannung stehende Geräte beachten.

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!
Der Kühlkörper des Halbleiter-Relais ist mit einem Lüfter versehen.
Beim Probebetrieb des Geräts ohne Abdeckhaube darauf achten,
nicht in den Lüfter hineinzugreifen.

Zerstörung elektronischer Bauteile durch elektrostatische
Entladung möglich!
Die elektronischen Bauteile auf der Steuerung des HygroMatik-
Dampfluftbefeuchters sind sehr empfindlich gegen elektro-
statische Entladungen. Zum Schutz dieser Bauteile müssen für
alle Installationsarbeiten Maßnahmen gegen Beschädigung
durch elektrostatische Entladung getroffen werden.

Die Arbeiten beschränken sich hauptsächlich auf die Prüfung
aller Teile, inklusive dem Inneren der Dampfzylinder und Steuer-
zylinder, und einen Probelauf des Gerätes.

Da auch Dampf- und Kondensatschläuche einem Verschleiß
unterliegen, sollten auch diese regelmäßig überprüft werden.
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Dichtungen sind Verschleißteile und daher bei den regelmä-
ßigen Wartungen zu prüfen und ggf. zu tauschen. Bei Wartun-
gen sind die Anschluss-Schraubklemmen zu prüfen und ggf.
nachzuziehen.

Betriebsverhalten und Wartungsabstände des Dampfbe-
feuchters hängen vor allem von der vorhandenen Wasserqua-
lität und von der erzeugten Dampfmenge ab. Abweichende
Wasserqualitäten können den Zeitraum der Wartung nach oben
oder unten verschieben. Die vorgefundene Rückstandsmenge
im Dampfzylinder gibt Aufschluss über künftige Wartungsab-
stände. 

Spätester Zeitpunkt einer Zylinderwartung wird angezeigt durch:

• die grüne, blinkende LED in der Bedien- und Anzeigeein-
heit

• die Meldung Service im Display (nur bei Steuerungen vom 
Typ Comfort und Comfort Plus)

8.1 Wartung bei Betrieb mit vollentsalztem
Wasser bzw. Kondensat

Angaben zu Wartungs-/Reinigungsintervallen basieren aus-
schließlich auf typischen, empirisch ermittelten Erfahrungs-
werten.

 Zyklus Tätigkeit
4 Wochen nach
Inbetriebnahme

Sichtkontrolle der elektrischen und

mechanischen Verbindungen und 

Anschlüsse.

Sichtkontrolle der Niveausteuerung.

Sichtkontrolle des Inneren des Dampfzylin-
ders. 

jährlich Sichtkontrolle der elektrischen und 

mechanischen Verbindungen und An-

schlüsse.

Sichtkontrolle der Niveausteuerung.

Sichtkontrolle der Heizkörper/Thermowächter

Sichtkontrolle des Inneren des Dampfzylin-
ders. 

Ggf. Reinigung des Dampfzylinders, der 
Heizkörper, des Thermowächters und der 
Niveausteuerung.
                                                                                                                                                Seite 50



                                                                                                                                                                                    
8.2 Wartung bei Betrieb mit Leitungswasser
oder teilenthärtetem Wasser

Über die Wartungsintervalle können keine exakten Angaben
gemacht werden, da sie in jedem Fall von der Wasserqualität
und der erzeugten Dampfmenge abhängig sind. Es ist zweck-
mäßig, die Wartungshäufigkeit der individuellen Betriebser-
fahrung anzupassen. HygroMatik empfiehlt, 1 bis 2 Wochen
nach Inbetriebnahme des Befeuchters den Dampfzylinder zu öff-
nen und die bis dahin produzierte Kalkmenge zu begutachten.
Die vorgefundene Kalkmenge gibt Aufschluss über künftige
Wartungsabstände und/oder eine Anpassung der Abschlämm-
zyklen. 

Abschlämmzyklen

Durch den Verdampfungsprozess fallen Härtebildner (Kalk) als
Feststoff unterschiedlicher Struktur im Dampfzylinder aus. Durch
zyklisches Abschlämmen mit anschließendem Nachfüllen von
frischem Leitungswasser wird ein Teil der Feststoffanteile über
eine leistungsfähige Abschlämmpumpe ausgetragen. 

Wasserqualität

Bei der Verwendung von Leitungswasser ist zu beachten: Die
Reinigungsintervalle werden entsprechend kürzer, je höher der
Karbonathärteanteil ist. Grundsätzlich ist der Betrieb mit vollent-
salztem Wasser vorzuziehen, da der Betrieb nicht durch aus-
fallende Härtebildner beeinflusst wird und Spülverluste auf ein
Minimum reduziert werden.

Gegebenenfalls kann eine moderate Erhöhung der
Abschlämmraten das spezifische Wartungsintervall verlängern.
Halten Sie Rücksprache mit HygroMatik.

Bitte beachten
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8.3 Zugang Steuerung

Stromschlaggefahr!
Gefahrliche elektrische Hochspannung!
Vor dem Aus- oder Wiedereinbau der Anzeigeeinheit sicherstel-
len, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

» Abdeckhaube (bzw. Elektrofachhaube) abnehmen und 
Anzeigeeinheit (A) aus der Führung heraus heben.

» die Anzeigeeinheit um 90° drehen und mit den beiden 
Führungsstiften in die beiden Frontführungen des 
Befeuchtergehäuses (B) einhängen. 

Die Hauptplatine (C) ist nun frei zugängig.
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8.4 Dampfzylinder ausbauen und reinigen

Verbrennungsgefahr!
Heißer Dampfzylinder während des Betriebs und einige Zeit
danach.
Dampfzylinder zu jeglicher Wartung vorab entleeren! 
Nach der Entleerung Gerät spannungsfrei schalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.
10 Minuten warten, bevor mit den Wartungsarbeiten begonnen
wird. 
Vor dem Anfassen des Zylinders dessen Temperatur durch vor-
sichtige Annäherung mit der Hand überprüfen (zunächst nicht
berühren!)

Materialbedingt kann es nach längerer Dampfproduktionszeit zu
einem geringen Schrumpfverhalten des Dampfzylinders kom-
men. Dies ist für die Dampfproduktion nicht von Bedeutung,
kann im Falle der Erneuerung eines der beiden Zylinderteile
jedoch zu Abdichtungsunstimmigkeiten führen. Wir empfehlen
daher in solch einem Fall immer beide Zylinderhälften zu
erneuern.   

Ausbau

Bitte beachten

Steuerschalter in 
Pos.II bringen

Gerät öffnen
Gerät spannungsfrei schalten 
und gegen Wiedereinschalten 
sichern
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Spannungsfreiheit überprüfen
Wasserzufuhr absperren

Zylinderwärme überprüfen Clip vom Dampfschlauch-
adapter entfernen

Clip außerhalb des Gehäuses 
auf den Adapter stecken

Dampfzylinder aus dem Stütz-
fuß nach oben drücken
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Anschlusskabel für Heizkörper 
lösen

Klammern entfernen

Dampfzylinder teilen alten O-Ring entfernenalten O-Ring entfernen

beide Zylindersiebe reinigenZylinderinnenseite reinigen
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Reinigung des Dampfzylinders und des Stützfusses

Beim Einsatz von Kalklösern oder Reinigungsmitteln für Zylinder
und Heizkörper ist darauf zu achten, dass das Gerät vor Wieder-
inbetriebnahme gründlich gespült wird. Kalklöser und Reini-
gungsmittel nur zur Reinigung von Zylindern, Heizkörpern und
Steuerzylinder verwenden.

Zu starke mechanische Reinigung des Zylinders / Heizkörpers 
kann zur Beschädigung dieser Bauteile führen.

» Zylinderinnenwand und Heizkörper auf Ablagerungen 
prüfen und ggf. diese entfernen. Eine geringe Menge 
Härtebildner auf den Heizkörpern (8) ist unbedenklich.

» Der Stützfuß (11) und seine Anschlüsse für die Schläu-
che sind ebenfalls auf Kalkablagerungen zu überprüfen 
und ggf. zu reinigen (zum Reinigen des Anschlusses 
der Abschlämmpumpe muß diese ausgebaut werden, 
s. Abschnitt 8.12).

Reinigung des Steuerzylinders

Der für die Regelung des Wasserniveaus zuständige Steuerzy-
linder (27, 28, 29) sollte immer zusammen mit dem Dampfzylin-
der gereinigt werden. Dazu bei ausgebautem Dampfzylinder:

» Die vier Schrauben lösen, mit denen der Schwimmer-
schalter (27) am Steuerzylindergehäuse (29) befestigt 
ist.

» Den Schwimmerschalter herausziehen und reinigen.

» Dichtung (28) abnehmen und reinigen.

Das Gestänge des Schwimerschalters darf nicht gefettet
werden.

» Die Dichtfläche auf dem Steuerzylindergehäuse (28) 
reinigen.

» Für den Zusammenbau o.g. Komponenten in umge-
kehrter Reihenfolge montieren.

Bitte beachten

Bitte beachten
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Zusammenbau

Beim Zusammensetzen des Zylinders müssen Laschen und
Verstärkung von Ober- und Unterteil übereinanderliegen.

neuen O-Ring einsetzen

Zylinderhälften zusammenfü-
gen und mit Klammern verbin-
den

alten O-Ring entfernen neuen O-Ring einsetzen

Bitte beachten

alten O-Ring entfernen und 
neuen O-Ring einsetzen

Anschlusskabel für Heiz-
körper ieder einstecken
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» Gerät einschalten und 15-30 Minuten im Probebeetrieb 
auf Dichtigkeit prüfen.

» Leckagen beseitigen.

» Erneut prüfen.

» Haube erst nach Abschluß der weiteren Wartungstätig-
keiten wieder anbringen.

8.5 Wartung des Steuerzylinders

Die Reinigung des Steuerzylinders sollte immer zusammen mit
einer Reinigung des Dampfzylinders erfolgen.

Da der Zugang zum Steuerzylinder erst möglich ist, wenn der
Dampfzylinder ausgebaut ist, wurde die „Reinigung des Steuer-
zylinders” mit als Unterkapitel in dem Kapitel „Dampfzylinder
ausbauen und reinigen” beschrieben.

Dampfzylinder senkrecht in 
den Stützfuß stellen

Dampfschlauch-Adapter auf 
den Zylinder setzen

Dampfschlauch-Adapter mit 
dem Clip fixieren Hauptsicherung einschalten
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Reinigung der Düse im Dampfschlauchadapter

Vom oberen Ende des Steuerzylinders führt eine Schlauchlei-
tung zu einem Anschlussstück am Dampfschlauchadapter.  Die
in diesem Anschlussstück befindliche Düse ist regelmäßig zu
reinigen, da sie sich mit Kalk zusetzen könnte.

8.6 Austausch der Heizkörper

Ausbau

» Dampfzylinder ausbauen wie oben in Kapitel „Dampfzy-
linder ausbauen und reinigen“ beschrieben.

» Anschlußkabel des betreffenden Heizkörpers aus den 
zwei Schraubklemmen des Anschlussteckers lösen. 
Diese beiden Klemmen markieren.

» Ggf. Kapillarrohr des Thermowächters durch Lösen der 
Halteclips vom Heizkörper demontieren.

» Der Heizkörper wird vom Deckel getrennt, indem die 
Mutter und die darunter liegende Passscheibe gelöst 
wird.

» Falls vorhanden auch den Kabelschuh für die Erdung 
abziehen. Position merken.

» Heizkörper nach unten aus dem Zylinder ziehen.

» Dichtfläche an der Deckelunterseite im Bereich des 
neuen Heizkörpers reinigen.

Einbau

» Neuen Heizkörper (mit Dichtung) einbauen, die richtige 
Reihenfolge der Komponenten einhalten und Mutter 
anziehen.

» Anschlußkabel des Heizkörpers in die zwei markierten 
Schraubklemmen einstecken und anziehen. Eine Pola-
rität der Heizkörper-Anschlusskabel ist nicht zu beach-
ten.

» Sofern erforderlich: Kapillarrohr des Thermowächters 
mittels Halteclips wieder am Heizkörper montieren.

» Im Weiteren den Arbeitsschritten folgen, wie  unter 
Kapitel „Dampfzylinder ausbauen und reinigen“ Zusam-
menbau beschrieben.
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8.7 Austausch der Dichtung des Heizkörpers

» Heizkörper ausbauen wie unter „Austausch der Heiz-
körper/Ausbau“ beschrieben.

» Ggf. Schrumpfschläuche (X) aufschlitzen und entfer-
nen.

» Halteplatte (Y) anhebeln und über die Anschlusskabel 
abziehen.

» Alte Dichtung (Z) über Anschlusskabel abziehen und 
durch neue Dichtung ersetzen.

» Halteplatte (Y) montieren.

» Ggf. Schrumpfschläuche (X) über Anschlusskabel zie-
hen und durch Föhnen schrumpfen bis sie fest sitzen.

» Heizkörper einbauen wie unter „Austausch der Heizkör-
per/Einbau“ beschrieben.

Die beiden Unterlegscheiben auf dem Befestigungsbolzen nicht
entfernen, da damit der korrekte Abstand der Halteplatte ein-
gestellt wird.

Detailansicht: Elektroanschluss 
des Heizkörpers

X

Y

Z

Bitte beachten
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8.8 Austausch des Thermowächters (für Heiz-
körper)

Ausbau

» Dampfzylinder ausbauen und öffnen wie oben in Kapitel 
„Dampfzylinder ausbauen und reinigen“ beschrieben.

» Halteclips des Kapillarrohres (T) an den Heizkörper-
windungen lösen.

» Kapillarrohr (T) von den Heizkörpern (8) trennen.

» Zwei Schrauben (S) des Thermowächters (O) lösen. 

» Thermowächter ausbauen.

    

Beschädigungsgefahr!
Das Kapillarrohr des Thermowächters nicht knicken!.

Einbau

» Thermowächter mit neuer Dichtung einbauen. Dabei 
die Schrauben nicht überdrehen!

» Das Kapillarrohr wieder sauber mit den Heizkörpern 
verbinden. Bei Geräten ab zwei Heizkörpern ist das 
Kapillarrohr an zwei Heizkörpern befestigt. 

» Im Weiteren den Arbeitsschritten folgen, wie oben im 
Kapitel „Dampfzylinder ausbauen und reinigen - 
Zusammenbau“ beschrieben.

O

P

Q

R

S

T

O: Thermowächter
P: Entsperrknopf
Q:Dichtung
R:Dampfzylinder
S:Schraube
T:Kapillarrohr
                                                                                                                                                Seite 61



                                                                                                                                                                                    
8.9 Entsperren eines ausgelösten Ther-
mowächters (für Heizkörper)

Hat der Thermowächter aufgrund zu hoher Temperatur aus-
gelöst, steht der rote Entsperrknopf über die Oberkante seiner
Fassung hinaus. Nachdem das System erkaltet ist, kann man
durch festen Druck auf den Entsperrknopf diesen um wenige
Millimeter versenken; damit ist der Thermowächter wieder
entsperrt.

8.10 Entsperren eines ausgelösten Ther-
mowächters (für Halbleiter-Relais)

Hat der Thermowächter aufgrund zu hoher Temperatur (>100°C
+ /- 5°K) ausgelöst, meldet die Steuerung einen Fehler „Ther-
mowächter“. Nachdem das System erkaltet ist, kann durch vor-
sichtiges Drücken auf den Entsperr-Pin (befindlich zwischen den
beiden Flachsteckeranschlüssen) der Thermowächter wieder
entsperrt werden.

Entperr-
Pin
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8.11 Einlassmagnetventil ausbauen und Feinfil-
ter reinigen

Ausbau

» Dampfzylinder ausbauen wie oben in Kapitel „Dampfzy-
linder ausbauen und reinigen - Ausbau“ beschrieben.

» Wasserversorgung absperren und Überwurfverschrau-
bung des Frischwasseranschlusses lösen.

» Verbindungsschlauch vom Stützfuß lösen.

» Elektro-Steckverbinder vom Magnetventil abziehen.

» Befestigungsschrauben des Magnetventils lösen.

» Magnetventil aus der Bohrung herausnehmen.

Reinigung

» Feinfilter aus Magnetventil herausnehmen und rei-
nigen.

Einbau

» Magnetventil mit Dichtung in die Bohrung des Geräte-
gehäuses einsetzen.

» Magnetventil mit Schrauben festschrauben.

» Frischwasseranschluss anschließen.

» E-Kabel an Magnetventil anschließen.

» Verbindungsschlauch vom Stützfuß mittels Schlauch-
schelle anschließen.

» Zylinder einbauen, wie oben in Kapitel „Dampfzylinder 
ausbauen reinigen - Einbau“ beschrieben.

» Wasserversorgung öffnen.

» Gerät einschalten und nach 15-30 Minuten Betrieb auf 
Dichtigkeit prüfen.

» Bei Undichtigkeit Stromversorgung abschalten und Lek-
kagen beseitigen.

» Erneut prüfen.
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8.12 Abschlämmpumpe reinigen

» Dampfzylinder ausbauen wie oben in Kapitel „Dampfzy-
linder ausbauen und reinigen -Ausbau“ beschrieben.

» Elektro-Steckverbinder von der Pumpe (10) abziehen.

» Anschluss-Adapter (E) von der Pumpe abziehen.

» Schrauben (G) lösen und Pumpe aus dem Stützfuß (11) 
herausnehmen.

» Stützfußanschluß für Pumpe vor dem Wiedereinbau 
der Abschlämmpumpe reinigen.

» Pumpe öffnen (Bajonettverschluss).

» Rückstände aus Ablaufschläuchen und Pumpe entfer-
nen (evtl. O-Ring (A) wechseln).

» Pumpe zusammenbauen.

» O-Ring (C) anfeuchten und in den seitlichen Stutzen 
des Stützfußes einlegen.

» Pumpe in den Stützfuß schieben und mit Schrauben 
(G) festschrauben.

» O-Ring (D) anfeuchten und auf den seitlichen Stutzen 
der Pumpe aufsetzen.

» Anschluss-Adapter (E) über den seitlichen Stutzen der 
Pumpe schieben.

» Elektro-Steckverbinder an die Pumpe anschließen. 
(Polarität nicht vorgegeben)

» Wasserzufuhr öffnen.

» Gerät einschalten und nach 15-30 Minuten Betrieb auf 
Dichtigkeit prüfen.

» Bei Undichtigkeit Strom abschalten und Leckagen 
beseitigen.

» Erneut prüfen.

G
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8.13 Verbindungsschläuche und Zylinderstütz-
fuß reinigen

Im Rahmen der regelmäßigen Wartung sollten auch Verbin-
dungsschläuche auf Zustand und freien Durchgang geprüft
werden. 

Ebenso sollten alle Anschlüsse des Zylinderstützfusses (11) und
des Dampfschlauchadapters (2) auf freien Durchgang geprüft
und ggf. gereinigt werden.

8.14 Kabel-Schraubanschlüsse, Heizkörper-
adern prüfen

Beschädigungsgefahr!
Lose Kabelverbindungen führen zu überhöhtem Übergangs-
widerstand und möglicher Überhitzung der Kontaktfläche.

» Alle Kabel-Schraubanschlüsse auf festen Sitz prüfen.

» Isolation der Heizkörperkabel auf Verletzung prüfen.

8.15 Funktionsprüfung

» Gerät in Betrieb nehmen und über einige Minuten mög-
lichst mit Maximal-Leistung betreiben.

» Sicherheitseinrichtungen prüfen.

» Schlauchverbindungen und Dichtungen auf eventuelle 

Leckagen prüfen.
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8.16 Demontage

Nach Nutzungsende des Dampfluftbefeuchters erfolgt die
Demontage (Abriß oder Verschrottung) in umgekehrter Reihen-
folge der Montage.

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung!
Die Demontage darf nur durch Fachpersonal (Elektriker oder
Personen mit vergleichbarer Ausbildung) vorgenommen
werden.

Die im Kapitel „Sicherheitshinweise“ aufgeführten Informationen,
insbesondere die Entsorgungsvorschriften, sind zubeachten.
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9.  Inbetriebnahme

Gefahr der Fehlbedienung!
Inbetriebnahme des Geräts nur durch Fachpersonal (Elektriker
oder Personen mit vergleichbarer Ausbildung).

Das Ausschalten des Dampfbefeuchters

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss klar sein, wie
es ausgeschaltet wird.

» Gerät mittels Steuerschalter ausschalten (Pos.0).

» Absperrhahn Wasserzulauf schließen.

» Kabelverbindungen prüfen

» Alle Kabelschraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.

» Zylindersitz und Schellen von Dampf- und ggf. Konden-
satschlauch prüfen.

Das Einschalten des Dampfbefeuchters

» Hauptsicherung einschalten.

» Absperrhahn Wasserzulauf aufdrehen. Betriebsdruck 

100 x 103 bis 100 x 104 Pa (1 bis 10 bar Überdruck).

» Gerät mittels Steuerschalter (Pos.I) einschalten. 

» Regelung für Inbetriebnahmeüberprüfung auf perma-
nente Dampfanforderung stellen.

Folgende Funktionen laufen ab:

• Es erfolgt ein Selbsttest. Falls die Steuerung ein Dis-
play beinhaltet, wird u.a. die Meldung „Selbsttest“ ange-
zeigt

• Ist die Sicherheitskette (siehe auch Kapitel „Sicher-
heitskette) geschlossen, öffnet das Wassereinlass- 
Magnetventil und speist Wasser in den Dampfzylinder

Bei Feuchteanforderung schaltet das Hauptschütz durch und
wenige Minuten später beginnt die Dampferzeugung. Der
Beginn der Dampfproduktion kann bis zu 20 Minuten dau-
ern.Weitere Prüfungen:

 Alle elektrisch betriebenen Funktionen müssen sich 
ausführen lassen.

» Sobald das Magnetventil periodisch Wasser nach-
speist, ist die Arbeitsweise mit konstanter Nennleistung 
erreicht und der Kaltstartvorgang beendet.

» Gerät beobachten und 15-30 Minuten laufen lassen.
 

Bitte beachten
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» Treten Undichtigkeiten auf, Gerät abschalten.

» Undichtigkeiten beseitigen, dabei Sicherheitshinweis 
beachten:

Stromschlaggefahr!
Gefährliche elektrische Hochspannung.
Sicherheitsvorschriften über das Arbeiten an spannungsführen-
den Teilen beachten.
                                                                                                                                                Seite 68



                                                                                                                  

                                                                                                                                                Seite 69

10. EG-Konformitätserklärung



                                                                                                                  
11. Ersatzteile
*

H
C

02

H
C

03

H
C

06

H
C

09

H
C

06
P

H
C

09
P

H
C

12

H
C

18

H
C

27 Artikel Nr. Bezeichnung

Gehäuse
Dampferzeugung

1 B-2205493 Dampfzylinder HC 02 kpl. 230V inkl 1 Heizkörper 1,5 kW 230V

1 B-2205481 Zylinder kompl., mit 1 Heizkörper 2,25kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme, 230V

1 B-2205455 Zylinder kompl., mit 1 Heizkörper 4,5kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme

1 B-2205459 Zylinder kompl., mit 1 Heizkörper 6,75kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme

1 B-2205463 Zylinder kompl., mit 1 Heizkörper 4,5kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme

1 B-2205467 Zylinder kompl., mit 1 Heizkörper 6,75kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme

1 B-2205471 Zylinder kompl., mit 2 Heizkörper 4,5kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme

1 B-2205475 Zylinder kompl., mit 2 Heizkörper 6,75kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme

1 B-2205479 Zylinder kompl., mit 3 Heizkörper 6,75kW, 1 Thermowächter  und 
Klemme

16 1 B-3216046 Dampfzylinderoberteil Cy2 HKDB
16 1 1 1 B-3216050 Dampfzylinderoberteil CY8, für 1 Heizkörper und 1 

Thermowächter 1-polig, mit Sieb

16 1 1 B-2206051 Dampfzylinderoberteil CY17, für 1 Heizkörper und 1 
Thermowächter 1-polig, mit Sieb

16 1 1 B-2206059 Dampfzylinderoberteil CY17, für 2 Heizkörper und 1 
Thermowächter 1-polig, mit Sieb

16 1 B-2206061 Dampfzylinderoberteil CY17, für 3 Heizkörper und 1 
Thermowächter 1-polig, mit Sieb

19 1 1 1 1 B-2216052 Dampfzylinderunterteil CY8
19 1 1 1 1 1 B-2206083 Dampfzylinderunterteil CY17
8 1 1 1 B-2209111 Heizkörper 4,5 kW, 230V inkl. Muttern/Dichtungen

1 B-2209031 Heizkörper 1,5kW, 230V für HC02 /  KIT inkl. Muttern / 
Dichtungen

8 1 B-2209029 Heizkörper 230V / 2,25 kW mit Dichtung und 
Befestigungsmaterial, großer Durchmesser

8 1 B-2209025 Heizkörper 230V / 4,5 kW mit Dichtung und 
Befestigungsmaterial, großer Durchmesser

8 1 B-2209021 Heizkörper 400V / 4,5 kW mit Dichtung und 
Befestigungsmaterial, großer Durchmesser

8 1 B-2209023 Heizkörper 400V / 6,75 kW mit Dichtung und 
Befestigungsmaterial, großer Durchmesser

8 1 2 B-2209101 Heizkörper 400V / 4,5 kW mit Dichtung und Befestigungsmaterial

8 1 2 3 B-2209103 Heizkörper 400V / 6,75 kW mit Dichtung und 
Befestigungsmaterial

26 2 2 2 2 E-2205138 Dichtring für Heizkörper
25 2 2 2 2 E-2205140 Befestigungsmutter für Heizkörper
26 2 2 4 4 6 E-2204006 Aramiddichtung für Heizkörper 
25 1 1 2 2 3 E-2204007 Befestigungsmutter für Heizkörper
15 1 1 1 1 E-3216010 O-Ring für Zylinderflansch
15 1 1 1 1 1 E-2206050 O-Ring für Zylinderflansch

1 B-3216015 O-Ringset für HC02
1 1 1 B-3216095 O-Ringset für HC03-09

1 1 1 1 1 B-3216097 O-Ringset für HC06P-27
59 1 B-2209035 Fühlerschutzrohr
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2205031 Thermowächter 1-polig

6 6 6 6 6 6 8 8 10 E-2205012 Halteclip für Thermowächter 1-polig
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205010 Dichtung für Thermowächter 1-polig
2 1 E-2209000 Adapter für Dampfschlauch DN25

1 E-2209014 Adapter Dampfaustritt DN40/25
24 1 E-3221004 Clip für Dampfschlauchadapter DN25

1 E-2204022 O-Ring für Stützfuß & Dampfschlauchadapter
2 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2205025 Adapter für Dampfschlauch DN40 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2209002 Clip für Dampfschlauchadapter DN40
4 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204022 O-Ring für Dampfschlauchadapter DN40
1 2 2 2 2 2 2 2 2 E-2205088 Sterngriffschraube zur Befestigung des Dampfschlauchadapters

12 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204035 Kondensatverschlusskappe
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7 Artikel Nr. Bezeichnung

Wasserzulauf HC - allgemein

14 1 B-2304059 Doppelmagnetventil,  0.2-10 bar, 200-240VAC, 1.2 l/min 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304061 Doppelmagnetventil,  0.2-10 bar, 200-240VAC, 2.5 l/min 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304024 Feinfilter in Eingangsverschraubung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304103 Überwurfmutter für Eingangsverschraubung, Magnetventil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304107 Dichtung für Eingangsverschraubung, Magnetventil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-8501034 Schlauchtülle für Eingangsverschraubung 3/4", Magnetventil

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304031 Schlauch für Wasseranschluss, 0,6m, 3/4" Überwurfmutter 
beidseitig, Dichtung ist integriert

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304036 Gummidichtung Magnetventilgehäuse/Gehäuse

1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304040 Befestigungssatz für Magnetventil 

31 0,9 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 E-2604002 Verbindungsschlauch Magnetventil - Stützfuß  

33 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 E-2604002 Verbindungsschlauch Magnetventil - Super Flush  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604044 Knickschutzspirale für Schlauch: Steuerzylinder  - 
Dampfschlachadapter 

1 1 1 1 B-2504121 Steuerzylinder für Niveausteuerung kompl. mit 
Schwimmerschalter, bestehend aus Pos. 27,28,29, ab 6/2014 
gültig

1 1 1 1 1 B-2504141 Steuerzylinder komplett mit Schwimmerschalter 5-polig für 
HC06P/09P, HC12-27

29 1 1 1 1 E-2504142 Steuerzylinder für Niveausteuerung, ohne Schwimmerschalter, 
ab 06/2014 gültig

29 1 1 1 1 1 E-2504174 Steuerzylinder für Niveausteuerung, ohne Schwimmer-schalter, 
für HC06P/09P/12-27, vor 06/2014 für: HC03-09

27 1 1 1 1 1 B-2504167 Schwimmerschalter inkl. Dichtungen
bis 06/2014 für: HC03-27 , ab 06/2014 für: HC06P/09P/12-27 

1 1 1 1 B-2504171 Schwimmerschalter inkl. Dichtungen
ab 06/2014 für: HC03-09 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304058 Dichtung für Niveausteuerung

30 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 E-2604004 Verbindungsschlauch Stützfuß - Steuerzylinder

3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 E-2604002 Verbindungsschlauch Steuerzylinder - Dampfschlauchadapter

1 1 1 1 1 1 1 E-2604021 T-Stück, Kondensatverteiler Typ TS12, DN12
E-2604029 Schlauchtülle DN 25 - R 3/4"

58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E-2604094 Rückschlagventil, doppelt
34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 E-2304015 Schlauchschelle DN12

39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E-8501064 Schlauchschelle DN14,2

Wasserablauf HC - allgemein
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2206086 Stützfuß für C,Hy, HC DN40

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204022 O-Ring für  Zylinder-Stützfuß DN40

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2404027 Abschlämmpumpe 230V/50-60Hz ohne Befestigungssatz
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2424014 Befestigungssatz für Abschlämmpumpe

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2404026 Pumpengehäuse für Abschlämmpumpe

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3220005 O-Ring für Stützfuß-Pumpe

21 1 1 1 1 E-3425002 Adapter Pumpe - Ablaufschlauch, abgewinkelt Anschlüsse 
DN25/13

1 1 1 1 1 E-2425002 Adapter Pumpe - Ablaufschlauch, gerade,   Anschlüsse DN25/13

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3220005 O-Ring Dichtung für Abschlämmpumpe

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2425004 Rohrbogen für Entlüftung
22 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 E-2604002 Schlauch Abschlämmpumpe - Rohrbogen

23 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 E-2604004 Ablaufschlauch Rohrbogen - externer Ablauf

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304031 Schlauch Wasseranschluss 3/4"

1 B-3401053 Ablaufschlauchsystem für HC02, bestehend aus Pos. 7, 17, 21, 
22, 23

1 1 1 B-3401035 Ablaufschlauchsystem für HC03-09, bestehend aus Pos. 7, 17, 
21, 22, 23

1 1 1 1 1 B-3401037 Ablaufschlauchsystem für HC06P-27, bestehend aus Pos. 
7,17,22,23, Adaper gerade 
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7 Artikel Nr. Bezeichnung

Elektronik

1 E-2501005 Hauptschütz 16A (ABB)

1 1 1 1 1 1 B-2507041 Hauptschütz 20A, DILM7, Spulenspg.230VAC

1 1 B-2507061 Hauptschütz 35A, DILM17, Spulenspg. 230VAC

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2502412 Steuerschalter 2 polig Basic, L3/DS, Mitte 0

1 E-2205110 Halbleiterrelais 25A, ohne Kühlkörper

1 1 1 1 1 B-2602001 Halbleiterrelais 35 A, 1ph., Kühlkörper 150 x 50 mm, 
Temperaturbegrenzer

1 1 B-2602103 Halbleiterrelais 50 A, 2ph., Kühlkörper 150 x 50 mm, 
Temperaturbegrenzer (nicht bei Slave- Geräten verwendet)

1 B-2602009 Halbleiterrelais 75 A, 1ph., Kühlkörper 150 X 80mm, 
Temperaturbegrenzer (nicht bei Slave- Geräten verwendet)

1 1 1 1 B-2602107 Halbleiterrelais 25 A, 1ph.

1 1 B-2602109 Halbleiterrelais 50 A, 2ph.
B-2602111 Halbleiterrelais 75 A, 1ph.

1 1 E-2205102 Berührschutzkappe mit Öffnung

1 1 1 1 1 1 1 E-2205116 Kühlkörper 150 x 50 mm
1 E-2205118 Kühlkörper 150 x 80 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205108 Temperaturbegrenzer mit manueller Rücksetzung, 100°C ± 5K 
(nicht bei Slave-Geräten verwendet)

1 1 1 1 1 E-3720010 Axiallüfter, 230VAC

Basic
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Elektronik Platine Typ Basic  

B-2526203 Elektronik Platine Typ Basic für Slave-Geräte

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Elektronik Platine Typ Basic für HC Dampfbad

1 B-2120915 Befestigungsblech mit Folie für Basic (ohne Display) klein

1 1 1 1 1 1 1 1 B-2120901 Befestigungsblech mit Folie für Basic (ohne Display)

(1) B-2120919 Befestigungsblech mit Folie für Basic DS klein
(ohne Display)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120909 Befestigungsblech mit Folie für Basic DS
(ohne Display)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526301 Relais Platine für Basisplatine, 4 Wechselkontakte

Comfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Elektronik Platine Typ Basic  

B-2526203 Elektronik Platine Typ Basic für Slave-Geräte

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Elektronik Platine Typ Basic für HC Dampfbad

1 B-2526489 Comfort Display C01/02 HC02

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526401 Display Typ Comfort, inkl. Befestigungsblech und Folie

1 B-2526487 Comfort Display DS C01/02 HC02

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526445 Display Typ Comfort, inkl. Befestigungsblech und Folie DS

1 B-2120917 Befestigungsblech für Comfort mit Folie (ohne Display) klein

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120903 Befestigungsblech für Comfort mit Folie (ohne Display)

1 B-2120919 Befestigungsblech für Comfort mit Folie DS (ohne Display) klein

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120911 Befestigungsblech für Comfort mit Folie DS ) ohne Display)

Comfort Plus
1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Elektronik Platine Typ Basic  

B-2526203 Elektronik Platine Typ Basic für Slave-Geräte

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Elektronik Platine Typ Basic für HC Dampfbad

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526403 Display Typ Comfort Plus, inkl. Befestigungsblech und Folie

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120905 Befestigungsblech für Comfort Plus mit Folie (ohne Display)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526447 Display Typ Comfort Plus, inkl. Befestigungsblech und Folie DS
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Eine Vorlage für Ihre Ersatzteilbestellung ist auf der Website
www.hygromatik.com unter „Kontakt“ zu finden. Alternativ kön-
nen Sie Ihre Ersatzteilbestellung auch per E-Mail an die Hygro-
Matik-Zentrale  unter Verwendung der Adresse hy@hygromatik.
senden.

Bitte geben Sie in jedem Fall den Typ und die Seriennummer
Ihres Geräts an.
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27 Artikel Nr. Bezeichnung

Zubehör

E-2604034 Reduzierstück DN 40/DN 25 für Dampfschlauch
E-2604012 Dampfschlauch DN 25, per m
E-2604013 Dampfschlauch DN 40, per m
E-2604002 Kondensatschlauch DN 12, per m
E-2404004 Dampfschlauchschelle DN 25
E-2604016 Dampfschlauchschelle DN 40
E-2304015 Kondensatschlauchschelle DN 12

57 E-2420423 Ablaufschlauch 1 1/4"
E-2604042 Dampfverteiler T-Stück DN 25, Edelstahl
E-2604023 Dampfverteiler T-Stück DN 40, Edelstahl
E-2604021 Kondensatverteiler T-Stück DN 12
B-2604025 Dampfmagnetventil 0-0,4 bar, kpl. für Dampfschlauch DN 25

B-2604040 Dampfmagnetventil 0-0.4 bar, kpl. für Dampfschlauch DN 40

Bitte geben Sie bei der Ersatzteilbestellung den Typ und die Seriennummer mit an.
* siehe Explosionszeichnung
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12. Technische Daten

HeaterCompact HC

p HC02 HC03 HC06 HC06 HC09 HC06P HC09P HC12 HC18 HC27
mpfleistung [kg/h] 2 3 6 6 9 6 9 12 18 27

ektrischer An-
hluß*

230V/1/N 400V/3/N 50-60Hz

ektrische Leistung 
]

1,5 2,25 4,5 4,5 6,8 4,5 6,8 9,0 13,5 20,3

romaufnahme 
]**

6,5 9,8 19,6 11,3 16,9 11,3 16,9 19,5 29,3 29,3

sicherung [A] 1 x 10 1x10 1x20 3x16 3x20 3x16 3x20 3x25 3x32 3x32
euerung Basic, Comfort und Comfort Plus
zahl Dampfzylin-
r

1

zahl Heizkörper 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
mpfschlauchan-
hluss

1x25mm*** 1x40mm

nd. Schlauchan-
hluss

1x12mm

ergewicht [kg] 12 16 16 16 16 22 22 23 23 24
triebsgewicht [kg] 15 20 20 20 20 36 36 37 37 38
he  [mm]**** 390 562 704

eite [mm]**** 394 427 490
efe  [mm]**** 260 260 309
asserzulauf Vollentsalztes Wasser / gereinigtes Kondensat: 1 - 10 bar, 13mm Schlauch                   

teilenthärtetes Wasser /  Leitungswasser  unterschiedlicher Qualitäten 1 - 10 bar
für 3/4” Außengewinde

ntilationsgerät, 
andmontage

VG08 VG08 VG08 VG08 VG17 VG08 VG17 VG17 VG30 VG30

luftmenge [m3/h] 150 150 150 150 185 150 185 185 350 350
ndere Spannungen auf Anfrage.                
ie Belastung der Phasen ist nicht gleichmäßig.Siehe untenstehende Tabelle. 

 inklusive Reduzierstück DN40/DN25
* Äußere Abmessungen von Breite und Tiefe. Höhe inklusive Ablaufstutzen.

aximale Belastung der Phasen. Angaben in Ampere.

Phase HC06(P) HC09(P) HC12 HC18 HC27

Elektrischer Anschluß*                              400V/3/N 50-60Hz

L1 11,3 16,9 11,3 16,9 29,3

L2 11,3 16,9 19,5 29,1 29,3

L3 0,2 0,2 11,3 16,9 29,3
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HeaterCompact HC für SPA

HC03..-DS  -  HC27..-DS

Typ HC03 HC06 HC06 HC09 HC06P HC09P HC12 HC18 HC27
Dampfleistung [kg/h] 3 6 6 9 6 9 12 18 27
Elektrischer An-
schluß*

230V/1/N 400V/3/N 50-60Hz

Elektrische Leistung 
[kW]

2,25 4,5 4,5 6,8 4,5 6,8 9,0 13,5 20,3

Stromaufnahme 
[A]**

9,8 19,6 11,3 16,9 11,3 16,9 19,5 29,3 29,3

Absicherung [A] 1x10 1x20 3x16 3x20 3x16 3x20 3x25 3x32 3x32
Steuerung Basic-DS, Comfort-DS und ComfortPlus-DS
Anzahl Dampfzylin-
der

1

Anzahl Heizkörper 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Dampfschlauchan-
schluss

1x40mm

Kond. Schlauchan-
schluss

1x12mm

Leergewicht [kg] 16 16 16 16 25 25 26 26 27
Betriebsgewicht [kg] 18 18 18 18 43 43 44 44 45
Höhe  [mm]*** 562 707
Breite [mm]*** 427 490
Tiefe  [mm]*** 257 306
Wasserzulauf Vollentsalztes Wasser / gereinigtes Kondensat: 1 - 10 bar, 13mm Schlauch                        

teilenthärtetes Wasser /  Leitungswasser  unterschiedlicher Qualitäten 

1 - 10 bar, für 3/4” Außengewinde
*  Andere Spannungen auf Anfrage.                
** Die Belastung der Phasen ist nicht gleichmäßig.Siehe untenstehende Tabelle. 
*** Äußere Abmessungen von Breite und Tiefe. Höhe inklusive Ablaufstutzen.

aximale Belastung der Phasen. Angaben in Ampere.

Phase HC06(P) HC09(P) HC12 HC18 HC27

Elektrischer Anschluß*                              400V/3/N 50-60Hz

L1 11,3 16,9 11,3 16,9 29,3

L2 11,3 16,9 19,5 29,1 29,3

L3 0,2 0,2 11,3 16,9 29,3
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13. Explosionszeichnung
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14. Gehäusezeichnung
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